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Memoria elaborada tomando como referencia a "Memoria sobre a 
viabilidade de xestión directa do servizo de abastecemento de auga e 
saneamento do Concello de Teo" (documento base do acordo do Pleno 
municipal celebrado o 30 de outubro de 2013), polos membros da 
Comisión creada ao efecto por decreto da Alcaldía do 4 de marzo de 2015 
e formada polo Alcalde ou persoa na que delegue (Xurxo Francos Liñares, 
concelleiro de Servizos básicos), Rafel Sisto Edreira (Concelleiro de 
Urbanismo, Vivenda e Infraestruturas), Enrique Eijo Blanco (Arquitecto 
técnico municipal), Javier Castro Martínez (Arquitecto técnico municipal), 
Ana Mª Varela González (Técnica municipal de Medio Ambiente) e Diego 
Rodríguez Porto (Tesoureiro municipal) 
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1. ANTECEDENTES 

O contrato entre o Concello de Teo e Aquagest SA foi asinado o 2 de xaneiro 
de 1989 por un período de cinco anos "prorrogables por períodos de tiempo 
iguales salvo denuncia.../...", e tivo vixencia baixo esta modalidade ata a 
"modificación do contrato administrativo" asinada o 24 de maio de 2007, que 
prorrogaba o devandito contrato polo período 01.01.2009 - 01.01.2029. 

A legalidade da modificación asinada no ano 2007 contaba co informe en 
contra da Intervención Municipal e foi amplamente discutida no Pleno 
celebrado o 30 de abril de 2007, que acabou aprobando a ampliación do 
prazo do contrato de xestión por 20 anos cos votos a favor dos concelleiros/as 
do PP e de INTEO e coa oposición do resto das forzas políticas. Aínda máis, a 
nova Secretaria Xeral que toma posesión o 30.04.2007, Dna. Cristina Castro, 
sinala nun informe asinado o 25.05.2007 que se atopou o contrato asinado no 
seu despacho, sen posibilidade de informalo, e que a prórroga vulnera 
manifestamente os pregos e a normativa legal aplicable. 

Trala constitución da Corporación xurdida das eleccións municipais de 2007, o 
novo Alcalde solicita un informe sobre o tema á asesoría xurídica da 
Deputación Provincial que nas súas conclusións, entre outros aspectos 
cuestionables na prórroga contractual, sinala que se vulnera o prazo máximo 
legal de duración previsto no RDL 2/2000. Tomando como base estes 
informes, o novo goberno municipal propuxo no Pleno extraordinario 
celebrado o 30 de agosto de 2007 iniciar o procedemento de revisión de oficio 
do acordo plenario do 30.04.2007, pero a proposta foi rexeitada con 6 votos a 
favor do grupo de goberno, 7 en contra do PP e INTEO e 4 abstencións do 
PSdG-PSOE. 

Consecuentemente, ratificada polo Pleno a validez da prórroga contractual, e 
reclamado pola empresa o cumprimento das cláusulas contractuais no 
referente á aprobación de liquidacións, incremento do IPC, actualización do 
cadro de prezos, incremento das tarifas, etc., a partir daquel momento 
mantense un statu quo que, na práctica, supuxo asumir todas as obrigas e os 
poucos beneficios establecidos na prórroga contractual. 

Con todo, os días 28 e 29 de maio do ano 2013, Aquagest, Promoción 
Técnica y financiera de abastecimiento de Agua SA presentou ao Concello de 
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Teo dous documentos titulados "Determinación e xustificación dos custes de 
explotación da E.D.A.R., bombeos e rede de sumidoiros de Pontevea e o seu 
traslado á retribución vixente" (Rex. entrada 4398 e 4462) e "Determinación e 
xustificación dos custes de explotación da E.D.A.R. de Calo e reparto dos 
mesmos entre os concellos de Ames e Teo" (Rex. entrada 4399 e 4463). 
Neles recóllense expresamente peticións de modificación de tarifas que, 
segundo os servizos de Intervención e Secretaría obrigarían a unha nova 
modificación contractual. 

Tomando en consideración que Aquagest SA (agora ViAQUA) manifestou que 
considera inviable manter o contrato sen aplicar as modificacións presentadas 
en maio de 2013, e que os servizos económicos e xurídicos do concello 
descartan realizar calquera modificación dunha prórroga contractual que 
consideran ilegal, e considerando que, por outra banda, o concello non pode 
asumir calquera alteración contractual relacionada con novas infraestruturas 
ou novas modificacións tarifarias senón que, segundo establece o contrato, 
Aquagest SA debe responsabilizarse da xestión do abastecemento e 
saneamento na súa totalidade e coas infraestruturas dispoñibles en cada 
momento, facturando por m3 tratado segundo as condicións establecidas na 
prórroga contractual, o grupo de goberno municipal propuxo ao Pleno solicitar 
ao Consello Consultivo de Galicia que declare a nulidade da prórroga do 
contrato coa empresa AQUAGEST SA asinada no ano 2007. 

O Pleno municipal na sesión ordinaria do 23 de decembro de 2013 acordou 
iniciar o procedemento de revisión de oficio do acordo adoptado polo Pleno o 
30 de abril de 2007 sobre “Aprobación da proposta de ampliación do prazo do 
contrato de xestión dos servizos de abastecemento e depuración de augas do 
Concello de Teo” por atoparse incurso na causa de nulidade á que se refire o 
artigo 62.1 e) da LRJPAC, e o Pleno celebrado o 27 de febreiro de 2014 
desestimou as alegacións formuladas por ViAQUA S.A.. 

Así, o 28 de febreiro de 2014 remitiuse o expediente ao Consello Consultivo 
de Galicia para a emisión do correspondente ditame preceptivo. Requirido por 
este para que o Concello completase a tramitación, o Pleno na sesión 
extraordinaria do 8 de marzo de 2014 acordou formular unha nova proposta 
de resolución que se trasladou ao Consello Consultivo o día 9 de maio. 
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O Consello Consultivo de Galicia, en ditame do 16 de xuño de 2014, informa 
favorablemente a proposta de resolución remitida polo Concello e o Pleno 
Municipal do 19 de xuño de 2014 acorda, definitivamente, desestimar as 
alegacións formuladas por ViAQUA, declarar nulo de pleno dereito o acordo 
adoptado polo Pleno da Corporación o 30 de abril de 2007 sobre “Aprobación 
da proposta de ampliación do prazo do contrato de xestión dos servizos de 
abastecemento e depuración de augas do Concello de Teo” e notificar o 
acordo aos interesados sinalándolles os recursos procedentes, que non 
utilizaron. 

Como consecuencia deste acordo plenario, o concello debe proceder a 
establecer un novo mecanismo de xestión do servizo de abastecemento e 
saneamento, podendo, en principio, optar entre un mecanismo indirecto 
(concesión, xestión interesada, concerto ou sociedade de economía mixta) ou 
un directo (xestionado pola propia entidade local, por un organismo local 
autónomo, por unha entidade pública empresarial local ou por unha sociedade 
mercantil local, nos dous últimos casos xustificando que son os máis 
eficaces). 

A primeira opción do goberno municipal foi a de adoptar o mecanismo de 

xestión directa pola propia administración local (derivando a xestión de cobros 

na deputación), orientación que dirixiu a memoria previa "sobre a viabilidade 

de xestión directa do servizo de abstecemento de auga e saneamento do 

Concello de Teo", documento base do acordo do Pleno municipal celebrado o 

30 de outubro de 2013 polo que se manifestaba "a vontade de asumir a 

xestión directa do servizo2 e se remitía o acordo á Deputación para que 

prestase a súa conformidade. 

Tendo en conta que no informe solicitado á Deputación e asinado por D. 
Manuel Roel Hernández-Serrano o 9 de decembro de 2014 non se poñen 
obstáculos a que o Concello de Teo asuma a xestión directa do servizo de 
abastecemento de auga e saneamento, complétase a memoria inicial 
presentada ao Pleno municipal o 30 de outubro e modifícase coas indicacións 
sinaladas pola Intervención municipal e incorporando unha previsión temporal 
de posta en marcha. 
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2. CONSIDERACIÓNS XERAIS. A XESTIÓN DIRECTA DO SERVIZO 

O concello de Teo realiza esta memoria coa intención de xustificar a 
posibilidade de adoptar un mecanismo de xestión directa do servizo de 
abastecemento e saneamento no concello de Teo, entendido como ciclo 
integral da auga. Preténdese que sexa a propia administración local a que 
xestione o servizo (sen organismos autónomos), derivando a xestión de 
cobros na Deputación provincial e previndo a externalización de servizos 
puntuais como poden ser a lectura de contadores ou a execución de obras 
que requiran de gran maquinaria. 

Analizada a viabilidade económica desta opción de xestión no estudo 
económico que forma parte desta Memoria, as necesidades e etapas que se 
determinan para a posta en marcha do servizo son as seguintes: 

 

2.1. Necesidades materiais de inicio 

O novo Servizo de abastecemento de auga e saneamento require de locais 
nos que desenvolver a súa actividade. Por unha banda é preciso establecer 
unha oficina de atención ao público, que se considera que se pode integrar 
nas actuais dependencias da casa consistorial, e por outra é necesario 
dispoñer dunha nave na que os traballadores da cuadrilla poida dispoñer 
material, vehículos, etc.  

Valórase a necesidade de adquirir un camión bomba, un pequeño camión de 
traballo, unha furgoneta e dous vehículos, que darían servizo á cuadrilla e ao 
traslado do persoal de mantemento das instalacións. A cuadrilla debe 
dispoñer de material de traballo diario como martelo picador, grupo 
electróxeno, bombas, formigoneira, etc., ademais do vestiario de traballo. 
Tamén se considera necesario comprar mobiliario de oficina básico para a 
oficina municipal. 

En outra orde de cousas, valórase a necesidade dunha páxina web propia 
enlazada coa páxina municipal para relación e información coa cidadanía. 

Unha relación completa destes materiais e do seu custe pode consultarse no 
apartado 5.0 do estudo de custos. 
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2.2. Necesidades de persoal 

Tomando como referencia o persoal que actualmente desenvolve o traballo 
do servizo que ata agora estivo concesionado á empresa AQUAGEST (agora 
ViAQUA), distínguense as seguintes categorías: 

XEFATURA DE INSTALACIÓNS E REDES. A empresa concesionaria 
contaba cunha persoa que desenvolvía esta actividade, pero non dedicada 
exclusivamente ao concello de Teo. Semella preciso proceder á contratación 
desta xefatura de instalacións e redes que debe ter perfil de titulado superior 
da rama cientifico-técnica (enxeñeiro, enxeñeiro químico,...), con 
responsabilidade absoluta sobre ETAP, EDARes e redes. 

CUADRILLA DE AVARIAS E MANTEMENTO DA REDE E DAS 
DEPURADORAS COMPACTAS RURAIS. A empresa conta cunha cuadrilla 
formada por un capataz e catro oficiais. Esta estrutura considérase adecuada 
e dimensionada ás necesidades, contando co apoio dos responsables do 
mantemento das plantas na xestión das depuradoras rurais. 

MANTEMENTO DAS INSTALACIÓNS. As necesidades de mantemento das 
plantas (ETAP e EDARes de A Barcia (Tilos), Calo e Pontevea, e a ETAP) 
ven desenvolvéndose na actualidade con tres persoas adscritas a tempo 
completo (a última só dende xaneiro de 2014, só dúas con anterioridade), 
prestándose atencións mecánicas e eléctricas con persoal adscrito a outros 
concellos. Para garantir estabilidade no servizo e eficacia continuada, 
considérase necesario contratar a un operario electromecánico e a tres 
persoas que leven, en coordinación e por quendas, incluídas gardas, o 
mantemento das catro instalacións. 

ATENCIÓN AO PÚBLICO. Do mesmo xeito que na actualidade, considérase 
necesario a contratación de un/unha auxiliar administrativo para a atención 
directa ao público e todo o traballo de administración. 

No capítulo 5.1 do estudo de custos valóranse e xustifícanse 
comparativamente estas necesidades, así como a alternativa de contratar 
externamente a lectura de contadores e formación do padrón, e de encargar á 
Deputación provincial o servizo de recadación voluntaria e executiva. 

No capítulo 5 desta memoria analízase a posibilidade que o concello ten para 
contratar este persoal e o relacionado coa posible subrogación dos 
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traballadores actuais que a empresa concesionaria ten adscritos ao concello 
de Teo, un total de sete. Dado que o concello non semella obrigado a esta 
subrogación, a convocatoria das 11 prazas debe realizarse mediante 
oposición con libre concorrencia, sen descartar a posibilidade de que diante 
dun recurso xudicial que puidera hipotecar a estabilidade e viabilidade 
económica do servizo nun futuro, puidera suspenderse temporalmente a 
convocatoria das prazas afectadas pola reclamación de subrogación 
(subrogando temporalmente aos traballadores/as), e mantendo a convocatoria 
das prazas non recorridas.  

 

2.3. Servizos externalizados 

Ademais dos xa citados de lectura de contadores, elaboración de padrón e 
recadación, no capítulo 5.4 do estudo de custos valórase recorrer a unha 
empresa especializada nos posibles casos de grave avaría, e a outras 
empresas que realicen traballos con maquinaria pesada (excavadoras, 
asfaltados,…) no caso das reparacións e traballos de ampliación ou 
acometidas habituais, do mesmo xeito que a monitorización necesaria para 
comprobar cando fose necesario o estado das redes. 

No apartado 5.5 do estudo de custos concrétanse as analíticas que é preciso 
contratar para garantir o servizo óptimo da rede de abastecemento, e no 
capítulo 5.2, nos custos de mantemento das instalacións, xa se contemplan 
os custos analíticos regulares de servizo da ETAP e das EDARes. 
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3. INVENTARIO DE INSTALACIÓNS 

3.1. Rede de abastecemento de auga potable 

ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO 
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Caseta	
  de	
  captación	
  no	
  río	
  Ulla	
  (Pontevea,	
  Reis)	
  

3.1.1. A ETAP de Teo 

O subministro de auga potable ao Concello de Teo realízase mediante 
captación de auga bruta do Rio Ulla, ao seu paso pola parroquia de Reis. 

A captación de auga, no pozo onde se sitúan as bombas mergulladas en 
baixa, realízase dende o río 
Ulla a través dunha tubaxe de 
formigón de 600 mm de 
diámetro. No río está instalada 
unha reixa de grosos para a 
protección das partes 
mecánicas dos equipos contra 
os materiais arrastrados polo 
río, como follas, ramas, etc. No 
pozo de captación as dúas 
bombas en baixa e o cadro 
eléctrico atópanse aloxados 
nunha caseta de obra. O funcionamento das bombas é de 1+1 reserva, sendo 
comandado o paro-marcha polo nivel do depósito de auga tratada situado na 
zona de tratamento. 

A estación de tratamento de auga potable (ETAP) de Teo construíuse na 
última década do pasado século cunha capacidade que axiña resultou 
insuficiente para cubrir as necesidades dunha poboación que medrou de 
forma moi rápida nos anos seguintes. 

As deficiencias no servizo de abastecemento de auga potable fixéronse 
alarmantes e determinaron a redacción dun proxecto de ampliación 
encargado por Augas de Galicia pola enxeñería ICEACSA (adxudicataria da 
asistencia técnica para o apoio á Subdirección de Programación e Proxectos 
na provincia da Coruña). Na Memoria incorporada ao proxecto describíanse 
algunha das máis importantes limitacións da ETAP:  

El progresivo aumento del consumo conlleva obligatoriamente a establecer 
medidas necesarias que incrementen el caudal actual así como mejorar la 
calidad del agua tratada. Ello es debido a que la ETAP existente presenta 
limitaciones para su óptimo funcionamiento para el incremento del consumo, 
entre ellas: 
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§ La ETAP no es capaz de mantener el caudal de 50 l/s a la cual fue 
diseñada cuando el agua bruta captada viene muy turbia, por el 
atascamiento de los filtros de arena 

Ello provoca que se reduzca considerablemente el caudal a tratar, 
incluso a la mitad por el lavado de los filtros, sin olvidar que, al tratarse 
de una floculación sobre filtros el rendimiento de la depuración no es el 
óptimo aconsejable y por ende, el agua tratada no es todo lo limpia que 
se desea. 

§ Demanda importante en los meses estivales que superan con creces el 
caudal a tratar pola ETAP 

§ El agua tratada de la ETAP presenta incumplimientos puntuales de la 
legislación en cuanto a turbidez, aluminio e índice Langelier, que en 
ocasiones pueden superar los valores paramétricos establecidos en el 
R.D. 140/2003. Sin embargo, no requiere por su carácter temporal 
realizar solicitud de excepción a la Autoridad Sanitaria pero si establecer 
acciones correctoras. 

Despois de múltiples xestións municipais un convenio entre Augas de Galicia 
e o Concello de Teo, asinado a finais de 2011, permitiu aprobar o “Proxecto 
de construción. Ampliación da ETAP de Teo. Concello de Teo (A Coruña)” cun 
importe total de licitación de 1.014.366,18€ dos que, inicialmente, a 
Consellería asumía o 70% e o Concello o 30% restante. 

Realizada a licitación, o importe de adxudicación foi de 910.031,74€ que se 
financiaron mediante o seguinte reparto: 

Financiamento das obras de ampliación da ETAP de Teo 

Xunta de Galicia (Augas de Galicia) a través do Fondo Europeo 
de Desenvolvemento Rexional (FEDER) 

605.721,88€ 

Concello de Teo con apoio da Deputación da Coruña (DTC93): 304.309,86€ 

A ampliación da ETAP rematou no verán do ano 2014 sendo entregada 
definitivamente ao concello o día 6 de outubro. Permite a potabilización dun 
caudal de 100 l/s (360 m³/h) e consta dos seguintes procesos: 

Líña de auga 
§ Caudalímetro 
§ Medidor de turbidez da auga bruta 
§ Medidor de pH e Tª da auga bruta 
§ Cámara de mestura de reactivos: 

-­‐ Precloración 
-­‐ Estabilización do pH 
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-­‐ Coagulación 
§ Cámara de coagulación - floculación mediante polielectrolito 
§ Decantación lamelar 
§ Depósito receptor de auga decantada 
§ Bombeo de auga decantada a filtración 
§ Filtración por area (4 novos filtros Ø3.000 mm. en paralelo) 
§ Medidor de turbidez, cloro libre, PH e temperatura de auga 

tratada 
§ Depósito de auga tratada, dosificación de post-cloración 

Líña de lamas 
§ Bombeo de lamas en exceso 
§ Depósito de espesamento de lamas por gravedad 

Líña de auga de lavado 
A auga do proceso de lavado do filtro baléirase na arqueta de 
lavado cunha capacidade de almacenamento para un lavado de 
filtros, para posteriormente recuperala mediante un grupo de 
bombeo cara a cámara de mestura de reactivos para realizar o 
proceso completo de potabilización. 

Planta da ETAP unha vez ampliada. 2014  
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3.1.2. Depósitos e rede de subministro 

Nivel I: Rede en alta e arteria principal de condución dende depósito 
cabeceira. 

Rede en alta 
Tubaxe principal FD 400 que conduce a auga dende a ETAP ata o depósito 
de cabeceira, Rial do Mato. 

Rede en baixa 
Dende o depósito de cabeceira parte outra arteria de condución cun primeiro 
tramo de FD 350 e lonxitude de 5,311 quilómetros e un segundo tramo de FD 
300 que chega ata a estación de bombeo de Pedrouso, de onde se impulsa a 
auga ata o depósito de A Póboa. Dista tubaxe FD 300 parten as distintas 
ramificacións da rede para algunhas das parroquias do Concello: Cacheiras, 
Luou, e Calo. 

Rede en alta 
Dende o bombeo de Pedrouso parte una tubaxe de FD 250 que se dirixe ao 
deposito de A Póboa e que conduce a auga ao resto das parroquias do 
Concello. 
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Nivel II: Ramificacións secundarias abastecidas polos distintos 
depósitos:	
  

Rede abastecida polo depósito de Rial do Mato: 
Dende a arteria principal de 300, á súa saída de Sestelo no quilometro 7,622 
segméntase una tubaxe de PVC de diámetro 180 que se dirixe cara o Oeste, 
con distintas ramificacións que abastecen ás zonas de A Igrexa, A Insua, 
Bustelo (en Luou), Mouromorto, Cesar, Socastro, Calo, Vilar de Francos, Rúa 
de Francos, Ameneiro, Osebe e Solláns (en Calo) 
Desde esa ramificación, máis ao norte, continúa a condución principal de 300 
e a partir do quilometro 9,581 divídese en varias tubaxes abastecendo as 
zonas de Seoane, A Pedra, Vilanova (en Recesende), A Ramallosa (Lucí), Os 
Verxeles, Ribas (en Oza), Feros, Requián, Constenla, e As Cruces (en 
Cacheiras). 
A condución continúa ata o bombeo de Pedrouso que impulsa auga ata o 
depósito de A Póboa. O material destas arterias secundarias é de PVC e 
Polietileno con diámetros de 90, 110, 125 e 150. 
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Rede abastecida polo depósito de A Póboa 

Dende o depósito de A Póboa parte unha condución de fundición dúctil de 
200 mm de diámetro, que se divide nun principio aos 192 metros de lonxitude 
cara o oeste, nunha tubaxe de PVC de 180 que vai cara Montes e Lamas (en 
Cacheiras), onde ramifica e abastece a esas zonas e ademais a Vilar de Calo, 
As Galanas e parte de Solláns (en Calo). 
A conducion de FD 200 que sae do depósito continúa cara o Este ata a zona 
de APóboa na que parte una tubaxe de PVC 110 que abastece a dicha zona. 
 

 
A condución de FD 200 presenta unha terceira segmentación aos 1116,14 
metros, da que parte unha tubaxe de PVC de 140 que abastece ao núcleo de 
Montouto. Case 200 metros máis adiante da condución FD 200 sae unha 
tubaxe de PE 110 que abastece á Urbanizacion San Sadurniño. 
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No quilómetro 1,423 a condución FD 200 divídese de novo noutra tubaxe de 
PVC 90 para abastecer a Urbanización Parque Montouto. 
Por último, a condución FD 200 no quilómetro 1,893 reduce o seu diámetro 
ata 150 para chegar ao depósito de Os Tilos. 
 
Rede abastecida polo depósito de Os Tilos: 
Do depósito de Os Tilos sae unha tubaxe de polietileno de 160 de diámetro 
que abastece toda a urbanización de Os Tilos. Tamén abastece a zona de 
Covas a través dunha tubaxe de P.E. de 90. 
 

 

Nivel III: Ramificacións terciarias 
O seguinte grupo de ramificacións está formado fundamentalmente por 
tubaxes de polietileno e PVC de diámetros pequenos que van dende 40 ata 
90 mm. 
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Depósito principal (depósito de cabeceira) 

Situado en Rial do Mato (Cabanelas), na parroquia de Rarís, a unha cota de 
297 metros de altura, ten planta circular, un so vaso, e está construído en 
formigón armado cunha 
capacidade de 4.000 m3 
(superficie do vaso de 710 m2 e 
altura útil de 5,6 m). 
Recibe a agua do bombeo da 
ETAP a través dunha tubaxe de 
FD 400, e a súa saída realízase a 
través doutra similar de 350 mm. 
Dende este deposito aliméntase 
por gravidade directa, mediante 
reguladoras de presión, as zonas de Ameneiro, Faramello, Rúa de Francos, 
Texexe e Cascalleira (en Calo), a parroquia de Luou, a Urbanizacion Campos 
de Mirabel, e boa parte das parroquias de Rarís e Reis. 

Depósito de A Póboa 
Depósito de planta circular, dun único vaso, construído en formigón armado e 
cunha capacidade de 2.000 m3 (superficie do vaso de 360 m2 e altura útil de 
5,6 m). O depósito está situado a unha cota de soleira de 370m, na parroquia 
de Cacheiras. 
Dispón dunha entrada de auga de fundición dúctil de 250 da impulsión do 
bombeo de Pedrouso, sendo a súa saída á rede de distribución de fundición 
dúctil de 200. 
Dende este depósito aliméntase por gravidade directamente e mediante 

reguladoras de presión as zonas 
das urbanizacións de Montouto, A 
Igrexa, Penelas, Raxo, Montes, 
Lamas, Feros, A Torre, Procelas, 
Noenlles e Tras do Eixo (en 
Cacheiras), parte de Solláns, 
Vilaverde, A Igrexa, A Agrela, As 
Galanas, Adrán e Carballal (en 
Calo), a parroquia de Recesende e 
parte da de Lucí. 



Memoria xustificativa da proposta de xestión directa do servizo de abastecemento de auga 
potable, saneamento e depuración de augas residuais do concello de Teo	
  

	
  

	
  
18	
  

Depósito de Os Tilos 
Trátase dun depósito de planta rectangular, de dous vasos, construído en 
formigón armado. Ten unha capacidade de 1.200 m3 (superficie de cada vaso 
de 187 m2 e unha altura útil de 3,2 m). Está situado a unha cota de 305m e 
ten unha entrada de auga DN 150 que chega dende o depósito de A póboa. 
O control de enchido realízase 
cunha válvula pilotada por flotador. 
O depósito dos Tilos tamén pode ter 
aporte de agua da compra ao 
Concello de Santiago. No inicio do 
camiño que leva ao depósito hai un 
contador de control da compra de 
auga, e un pouco máis adiante un 
bombeo para facer chegar a auga 
ao deposito. 

Distribución de cotas na rede 
A distribución de cotas nos nodos de caudal da rede de abastecemento 
(puntos de confluencia de tubaxes, ou puntos de inflexión das mesmas), é 
importante á hora de estudar o comportamento da rede en función das 
velocidades e presións obtidas en cada tramo. 
O rango de cotas sitúase entre 25 e 370 metros, sendo a cota promedio de 
198,53 m. 
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O mapa de isoliñas mostra a distribución de cotas. Pódese observar que a 
maior parte dos puntos da rede sitúanse entre os 175 e 275 m de altura.  
Os puntos de menor cota, é dicir, inferiores a 75 m de altura, sitúanse na zona 
sur da rede, onde se atopa a captación de auga no río Ulla  e a ETAP. As 
partes da rede con maior cota, con máis de 300 m de altura sitúanse no norte, 
onde están os depósitos de A Póboa e Os Tilos. 

A presión na rede 
Na rede utilízanse válvulas de presión para manter unha presión constante 
prefixada augas abaixo da válvula, independentemente das variacións de 
caudal e da presión augas arriba. 
As redes de distribución de Teo parten dos tres depósitos de almacenamento 
e regulación que ten o sistema. O depósito principal é o de Rial do Mato, a 
partir del cal se alimentan os outros dous. Unha boa parte das redes de 
distribución funcionan abastecidas dende reguladoras de presión, das que hai 
25 unidades repartidas por todo o Concello. 
Os datos básicos de cada piso de presión, definido polos depósitos dos que 
parten as redes de distribución, son: 
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3.2. Rede de saneamento de augas fecais 
A rede de alcantarillado de Teo consta de case 200 km de lonxitude, se ben a 
súa totalidade non é visitable debido a que algúns colectores atópanse 
paralelos aos ríos e son zonas de difícil acceso. O número de tramos 
existentes supera os 4.000, de diferente lonxitude e diámetro, mentres que os 
pozos de rexistro totalizan máis de 4.200 unidades. 
Trátase dunha rede dividida en varias zonas en diferenciadas e separadas 
polas distintas concas hidrográficas. Estas zonas evacúan as súas augas 
mediante colectores principais paralelos ás marxes do río. Cada un destes 
colectores xerais desauga na correspondente depuradora. 
A rede é fundamentalmente separativa, existiendo a maior parte da rede 
pluvial e unitaria na conca de Os Tilos, sendo esta zona a máis urbana de 
todo o concello, xunto coa conca de Cacheiras. 
Os principais elementos que conforman unha rede de saneamiento son os 
pozos de rexistro e os tubos ou unións entre estes, que á par doutras 
estruturas como acometidas, imbornais e aliviadeiros, constitúen a súa 
estrutura base. 
Os problemas máis importantes detectados na rede de saneamento do 
concello nos últimos anos son as seccións das tubaxes e as escasas 
pendentes en moitos tramos. Ademais, algúns tramos de rede empezan a 
estar obsoletos a causa, fundamentalmente, das características dos materiais 
e das súas localizacións, en zonas de inundacións. 
 
3.2.1. EDARes de A Barcia (Os Tilos), Pontevea e Calo 
A EDAR de A Barcia (que dá servizo aos Tilos) é a máis antiga das que 
actualmente funciona no concello, cun caudal de deseño de 2592 m3/día. A 
nova rede de colectores da EDAR de Pontevea permitiu a eliminación da 
EDAR de Os Verxeles, que tiña un caudal de deseño de 225 m3/día 

EDAR DE CALO 
En xullo de 1998 realizase o proxecto básico da obra OH. 315.440 
"Saneamento en Calo e Milladoiro", pola Consellería de Política Territorial, 
Obras Publicas e Vivenda. 
Dito proxecto básico foi aprobado pola Consellería o 27 de abril de 1999, cun 
presuposto de 2.203.922,145 euros. A EDAR foi adxudicada á empresa 
Espina y Delfín o 19 de outubro de 1999 segundo proxecto execución da obra 
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"Saneamento en Calo e Milladoiro" cun presuposto inicial de 2.191.406,465 
euros. En maio de 2001 apróbase o modificado da obra por un importe de 
437.726,30€, que eleva o investimento a 2.629.132,76 euros. 
A depuradora de Calo, está no Concello de Teo e sirve para o tratamento dos 
vertidos de distintos zonas dos Concello de Ames e Teo. A obra realizouse en 
catro anualidades, entre os anos 1999-2002 e foi inaugurada en abril do ano 
2002. 
Trátase dunha depuradora biolóxica de lodos activados mediante o sistema de 
aireación prolongada con eliminación de nitróxeno e fósforo. Deshidratación 
de lamas mediante filtro banda e desinfección mediante raios UV. 

Poboación Equivalente de Deseño (h. e): 14.000 
Caudal Medio de Deseño (m3/d): 3.857 
Caudal Máximo de Deseño (m3/h): 321 

As cargas contaminantes de deseño da EDAR son os dunha auga residual de 
procedencia urbana, e atendendo ó proxecto son os seguintes: 
DBO5 : 300mg/l e sólidos suspendidos: 450 mg/l 
O efluente da depuradora debe cumprir os valores establecidos na 
autorización de vertido de Augas de Galicia expediente n° DH. V15.19507. e 
de data 08 de Agosto de 2005. Os límites dos parámetros de vertido ou a 
porcentaxe mínima da súa redución que figuran no mesmo, son os seguintes: 

A planta depuradora de Calo trata a auga residual xerada nunha parte do 
Concello de Teo e outra do Concello de Ames. A instalación dimensionouse 
para a depuración conxunta das augas de núcleos urbanos e de entidades de 
poboacións existentes, así como das escasas industrias implantadas na zona, 
cuxas augas se recollerán mediante unha rede unitaria para envío á EDAR. 
A auga residual procede das seguintes zonas: Firmistáns, Casanova, A 
Agrela, Raíces, Viduído de Arriba, Viduído de Abaixo, Milladoiro Sur (todas 
elas de Ames) e toda a zona occidental da parroquia de Calo que non conta 
con depuradoras compactas no núcleo. 
A auga residual recíbese, previo paso por unha reixa manual de desbaste de 
grosos, no pozo de entrada da EDAR de Calo, onde están instaladas 4 
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bombas somerxibles (3+1) de 120 m3/h cada unha. Estas bombas impulsan a 
auga residual cara a etapa do pretratamento, que consiste nas seguintes 
etapas: 

• Desbaste de finos: mediante un tamiz de escaleira. 
• Canle desareador e desengraxador onde se introduce aire por medio 

de bufadores co fin de separar as graxas por flotación. As areas polo 
seu peso, caen ao fondo da canle dende onde se extraen por efecto 
venturi. A auga coa area extraída cae nun contenedor de 5 m3 

• Bypass posterior ao pretratamento. 
Os residuos que se xeran no sistema de pretratamento xestiónanse de xeito 
independente por medio de xestor autorizado, por un lado as areas e os 
residuos de desbaste que se xestionan a través de contedores de 5 m3 e por 
outro lado as graxas que se xestionan mediante camión succionador. 

Sistema de pretratamento da EDAR de Calo 

A auga residual xa pretratada, entra no tanque anaerobio onde se mestura 
coa corrente de recirculación de lamas. Posteriormente diríxese cara a dous 
reactores biolóxicos, tipo Carrousel, de oxidación total con zona anóxica para 
desnitrificación. A capacidade de cada reactor será 1.450 m3. Están dotados 
de 2 vehiculadores cada un, que evita a sedimentación do Iodo, dous rotores 
por reactor para garantir la transferencia de osíxeno, dúas sondas de control 
de osíxeno e outras dúas de control de nivel. 
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Reactores biolóxicos 

A continuación do reactor, a auga envíase ao decantador secundario de 20m 
de diámetro; onde se separa a auga depurada do Iodo activo. 

Decantador secundario 

A recirculación externa dende o fondo do decantador cara o reactor biolóxico 
realízase mediante tres bombas somerxibles de caudal unitario 75 m3/h ca 
finalidade de manter una concentración estable dentro del reactor biolóxico. 
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Pozo de recirculación externa 

A auga xa·depurada diríxese a un canle de desinfección onde, mediante luz 
ultravioleta redúcese a carga microbiana antes da súa vertedura a medio 
receptor. A determinación do caudal de auga tratada realízase antes da 
desinfección. 

En canto á liña de lodos, a purga do sistema biolóxico realízase do fondo do 
decantador ao igual que a recirculación do sistema. A purga envíase cara a un 
espesador dinámico previo ao filtro banda. Alí, e grazas á adición de polímero, 
o lama concéntrase para mellorar o rendemento de deshidratación. O Iodo xa 
deshidratado depositase nun contenedor de 5 m3 de capacidade, onde se 
almacena ata a súa posterior xestión mediante xestor autorizado. 

A EDAR de Calo (Teo) dispón dun SCADA de control que permite cambiar 
consignas, ver as avarías, facer informes de control, etc. A continuación 
móstrase unha fotografía da pantalla principal 
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O punto de vertido ó Dominio Público Hidráulico realizase ó río Tinto, e as 
coordenadas U.T.M. son: 530.778; 4.741.171. 

Segundo os datos entregados por Espina & Delfín, anterior concesionario, 
dende a posta en marcha da EDAR no ano 2003, os caudais tratados 
anualmente na EDAR, varían entre un máximo, do ano 2006, de 1.833.000 m3 
ata un mínimo, do ano 2008, de 780.000 m3. O promedio anual dos anos 
2003-2012 foi de 1.114.000 m3. 

Caudais depurados na EDAR de Calo entre 2003 e 2012 

EDAR DE PONTEVEA 

No ano 2008 realízase o proxecto e a execución da obra de "Colectores xerais 
e estación depuradora de augas residuais en Pontevea. Teo (A Coruña)". 
Clave: OH.315.455, cun presuposto base de licitación de 2.597.740,46 euros. 
O adxudicatario foi Construcciones Taboada y Ramos, S.L. Dito proxecto 
inclúe o saneamento integral dos núcleos situados no leste de Teo. 

No BOP de 28 de abril de 2010 publicase a resolución de 29 de marzo de 
2010 pola que se da publicidade á cofinanciación co Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional da execución das obras públicas hidráulicas contratadas. 

As obras incluíron a construción dun colector entre as zonas dos Verxeles e 
Pontevea, que desemboca na depuradora situada na marxe dereita do río 
Ulla. A tubaxe proxectada comeza recibindo ata chegar á Palloza; onde inicia 
o seu percorrido de 8.648 metros, en paralelo polos ríos Tella e Santa Lucía, e 
que vai recollendo todas as augas residuais dos lugares ós que atravesa, 
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pertencentes as parroquias de Oza, Lucí, Bamonde, Vilariño, Reis e Teo; ata 
desembocar na planta de tratamento. 

As novas instalacións substitúen as fosas sépticas de Os Verxeles, Cachóns, 
Lucí e A Ribeira, que non cumpren coa lexislación vixente en materia de 
depuración. Puxéronse en marcha no ano 2009. 

Trátase dunha depuradora biolóxica de lodos activados mediante o sistema de 
aireación prolongada, cun reactor biolóxico configurado por un canal de 
oxidación que posibilita a eliminación de nitróxeno por procedementos 
biolóxicos, acondicionamento e deshidratación de lamas mediante centrífuga 
horizontal. Desinfección mediante cloro. 

as augas residuais procedentes das parroquias de Gacheiras e Recesende, 
dende o alto de Montouto seguindo o trazado do Rego da Auga paralelo á 
estrada provincial AC-841,  

Poboación Equivalente de Deseño (h.e): 15.500 
Caudal Medio de Deseño (m3/d): 2 .300 
Caudal Máximo de Deseño (m3/h): 144 

As cargas contaminantes de deseño da EDAR son os dun auga residual de 
procedencia urbana, e atendendo o proxecto son os seguintes: 
DBO5 : 300mg/l e sólidos suspendidos: 360 mg/l 

O efluente da depuradora deberá cumprir os valores establecidos na 
autorización de vertido de Augas de Galicia expediente n° DH. V.15.29835. e 
de data 20 de febreiro de 2013. Os límites dos parámetros de vertido ou a 
porcentaxe mínima da súa redución que figuran no mesmo, son os seguintes: 

A planta depuradora de Pontevea trata a auga residual xerada nunha parte 
leste do Concello de Teo, que chega á instalación a través da rede de 
saneamento, incluídos os tres bambeos que tamén forman parte do obxecto 
deste estudo. 
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A auga residual recíbese, previo paso por unha reixa manual de desbaste de 
grosos, no pozo de entrada da EDAR de Pontevea, onde están instaladas 3 
bombas somerxibles (2+1) de 150 m3/h cada unha. 

Estas bombas impulsan a auga residual cara a etapa do pretratamento, que 
consiste nun sistema Combi 1400, que se compón de: 

• Desbaste de finos: mediante un tamiz e un parafuso compactador dos 
residuos. 

• Separador-clasificador de area: coa axuda de dous parafusos sinfín, a 
area é extraída do fondo de Combi e depositada no contenedor. 

• Desengraxador: mediante unha soplante existente na EDAR, as graxas 
son flotadas e separadas da auga cara unha arqueta de recollida. 

Os residuos que se xeran no sistema de pretratamento xestiónanse de xeito 
independente por medio de xestor autorizado, por un lado as areas e os 
residuos de desbaste que se xestionan a través de contenedores de 1 m3 e 
por outro lado as graxas que se xestionan mediante camión succionador. 

Sistema de pretratamento Combi-1400 

A auga residual xa pretratada, entra no reactor biolóxico (2.240 m3) que está 
dotado de 1 vehiculador, que evita a sedimentación do Iodo, dous rotores de 
transferencia de osíxeno e tres sondas de control, unha de potencial redox e 
dúas de osíxeno disolto. A entrada do reactor, existe un caudalímetro para 
determinar o caudal que entra no tratamento biolóxico. 
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Reactor biolóxico 

A continuación do reactor, a auga envíase ao decantador secundario de 16m 
de diámetro; onde se separa a auga depurada do Iodo activo. 

Decantador secundario da EDAR de Pontevea 

A recirculación externa dende o fondo do decantador cara o reactor biolóxico 
realízase mediante tres bombas somerxibles de caudal unitario 78.5 m3/h ca 
finalidade de manter una concentración estable dentro del reactor biolóxico. 
Este caudal mídese mediante un caudalímetro electromagnético da marca 
Endress+Hauser. A purga do sistema biolóxico realízase mediante dúas 
bombas somerxibles de 37,9 m3/h cada unha. 
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A auga xa depurada diríxese a un canal de cloración onde, mediante a 
dosificación de hipoclorito sódico diluído, lévase a cabo a desinfección e 
posterior vertido ao medio receptor. 

Canal de cloración e depósito de hipoclorito 

En canto á liña de lodos, a purga do sistema biolóxico acumúlase nun 
espesador de gravidade, de 78.54 m3 de capacidade, dende onde se bombea 
cara a deshidratación. 

O Iodo espesado diríxese á centrífuga da marca ALFA LAVAL de caudal de 
deseño 4 m3/h de Iodo ó 3%, cuxo obxectivo é alcanzar unha sequidade final 
do 18% mediante a adición de polielectrolito. O Iodo xa deshidratado 
depositase nun contedor de 5 m3 de capacidade, onde se almacena ata a súa 
posterior xestión mediante xestor autorizado. 

Centrífuga instalada da EDAR de Pontevea 

A EDAR de Pontevea dispón dun SCADA de control que permite cambiar 
consignas, ver as avarías, facer informes de control, etc. O punto de vertido ao 
Dominio Público Hidráulico realizase ó río Ulla, e as coordenadas U.T.M. son: 
X: 536.115- Y: 4.733.596. 
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3.2.2. Bombeos e rede de sumidoiros 

As cotas das tapas dos máis de 4.200 pozos de rexistro oscilan entre os 
354,3 metros no lugar de A Póboa, e os 28,3 m de altitude en Pontevea, 
estando a altura da cota promedio nos 186,21 m. 

A profundidade dos pozos (diferenza entre as cotas de tapa e solera) sitúase 
entre os 0,32 m na zona de Ameneiro e os 8 m na zona de Montouto, mentres 
que a profundidade promedio é de 1,47m. O 79,4 % do total de pozos da rede 
principal ten profundidades inferiores aos 2 metros. 

O material da inmensa maioría dos pozos é o formigón, se ben poden 
atoparse algúns de ladrillo. 

Como material predominante da rede de colectores atopampos o PVC, que 
representa máis do 80% da rede, mentres que o formigón e o fibrocemento 
supoñen o 20 % restante. 

BOMBEO DE OS VERXELES 

A estación de bombeo de auga residual de Os Verxeles está situada na 
parroquia de Oza, no Concello de Teo, á beira do río Tella. Recolle as augas 
residuais procedentes de dúas pequenas cuncas: 

Dende o alto de Montouto, pasando por Cacheiras e Feros, ó longo do rego 
da Auga ata chegar ás urbanizacións de A Palloza e Os Verxeles. 

Dende os lugares de A Igrexa, Costenla, Pedrouso e Guldrís; pasando por 
Requián, A Pedra, etc da parroquia de Recesende; ata chegar a Os Verxeles. 

A estación de bombeo está formada por dúas bombas somerxibles (1+1) da 
marca Flygt modelo NP-3171 .181 coas seguintes características: 

Potencia: 19,5 kW 
Caudal: 1 bomba : 34,4 1/s 
Altura: 36,7 metros 

Por limitación de enerxía só pode funcionar unha bomba, aínda que a 
estación ten preparada a instalación eléctrica para a terceira bomba. 

O sistema de desbaste previo consiste nun cestón de 0,5 m3 

A tubaxe da impulsión é de PVC CZJ250 que chega ata un pozo de rexistro, 
ubicado na estrada provincial CP8201 á beira da rotonda superior da autovía 
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AG 59 onde comeza o tramo por gravidade ata a seguinte estación de 
bombeo en Gondelle. 

BOMBEO DE GONDELLE 

A estación de bombeo de auga residual de A Granxa está situada na 
parroquia de Oza no Concello de Teo. Recolle as augas residuais que se 
recollen dende O Piro pasando por Agoso e Cachóns, ao longo do río Tella 
ata chegar a Gondelle. 

A estación de bombeo está formada por tres bombas somerxibles (2+1 ) da 
marca Flygt modelo NP3202.180 coas seguintes características: 

Potencia: 45 kW 
Caudal: 94.1 1/s 
Altura: 38 metros 

Cabe indicar que neste bombeo non existe ningún sistema de desbaste. 

A tubaxe da impulsión é de polietileno de 0250 que chega ata un pozo de 
rexistro ubicado na zona de Paredes onde inicia o tramo por gravidade ata a 
derradeira estación de bombeo situada en Pontevea. 

BOMBEO DE A RIBEIRA (REIS) 

A estación de bombeo de auga residual de Riveira (Crta. de Padrón) está 
situada en Pontevea na parroquia de Reis no Concello de Teo. Recolle as 
augas residuais de Pite, o Calvario e Pontevea. 

A estación de bombeo está formada por catro bombas somerxibles (3+1) da 
marca Flygt modelo NP-3127.181 coas seguintes características: 

Potencia: 5,9 kW 
Caudal: 80 1/s 
Altura: 11 ,25 metros 

O caudal que se recibe na estación do bombeo, sométese a un desbaste 
previo mediante un tamiz de escaleira. Os residuos xerados son depositados 
nun contedor, mediante un parafuso compactador, e xestionados a través de 
xestor autorizado xunto cos residuos da EDAR. 

A tubaxe da impulsión é de Polietileno 0350 cunha lonxitude de 606 metros 
ata chegar a un pozo de rexistro onde rompe a carga e continúa por 
gravidade ata a EDAR. 
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3.2.3. Depuradoras rurais 

Na actualidade están en funcionamento no concello de Teo 21 depuradoras 
rurais que tratan as augas residuais de pequenos núcleos. A da Ínsua (Luou) 
é unha EDAR biolóxica, mentres que as restantes son de tipo compacto, con 
unha ou tres cámaras, obsoletas técnica e ambientalmente  

EDAR BIOLÓXICA DE A ÍNSUA (Luou) 
Depuradora biolóxica prefabricada en aceiro, composta por triturador 
mergulado, cámaras de aireación, decantación e desinfección por ozono, 
deseñada para un caudal máximo de 25m3 diarios. Ten unha localización 
provisional, pendente da construción do colector xeral entre Espasande e 
Pontevea que a elimina. 
Recolle as augas 
residuais de 
Bustelo e A Insua 
Acceso: Doado 
Lonxitude dos 
colectores: 2,5 km 
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PROCELAS DE ARRIBA 
Depuradora compacta, con tres 
cámaras: unha primeira de separación 
de sólidos, outra de decantación e 
unha terceira de redución de materia 
orgánica e vertido ao cauce público, 
neste caso ao regato de Procelas. 
Recolle as augas residuais de A 
Devesa e A Torre 
Acceso: Doado. Pódese acceder con camión. 
Lonxitude dos 
colectores: 1 
km 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCELAS DE ABAIXO 
Depuradora compacta, con reixa. Recolle 
as augas residuais de Penelas, Tras do 
Eixo, Raxó, Procelas e Noenlles. 
Acceso: Doado. Sitúase ao final dunha 
pista de zahorra e pode accederse con 
camión. 
Lonxitude dos colectores: 6 km 
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SAN DOMINGO (CALO) 
Depuradora compacta, con tres cámaras 
diferenciadas: unha primeira de 
separación de sólidos, outra de 
decantación e unha terceira de redución 
de materia orgánica e vertido á canle 
pública, neste caso é o regato das Laxes. 
A construción do colector xeral previso 
entre Espasande e Pontevea, permitiría 
eliminar esta depuradora obsoleta. 
Recolle as augas residuais de Solláns, 
Mazas e San Domingo 
Acceso: Difícil, con tractor 
Lonxitude dos colectores: 4,2 km 
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RÚA DE FRANCOS (CALO)  

Depuradora compacta que consta dunha cámara de 
decantación e eliminación de sólidos, na que se lle 
dá á auga un tempo de residencia antes da 
infiltración da mesma ou vertido á canle, que neste 
caso é un afluente do río Tinto 
Recolle as augas residuais de Rúa de Francos 
Acceso: Doado, con camión  
Lonxitude dos colectores: 0,4 km 
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VILAR DE ARRIBA (CALO)  

Depuradora compacta construída provisionalmente 
polo Ministerio de Fomento no proceso de 
construción das vías do AVE, que consta dunha 
cámara de decantación e eliminación de sólidos, 
na que se lle dá á auga un tempo de residencia 
antes da infiltración da mesma ou vertido ao 
regato 
Recolle as augas residuais de Vilar de Arriba 
Acceso: Doado, con camión  
Lonxitude dos colectores: 0,5 km 

 

 

VILAR DE ABAIXO-ALBERGUE (CALO) 
Depuradora compacta, con tres cámaras 
diferenciadas: unha primeira de separación de 
sólidos, outra de decantación e unha terceira de 
redución de materia orgánica e vertido á canle 
pública, neste caso é un afluente do río Tinto 

 

 

 

 

 

 
Recolle as augas residuais de 
Vilar de Abaixo 
Acceso: Difícil 
Lonxitude dos colectores: 0,4 km 
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VILAR DO MEDIO (CALO) 
Depuradora compacta, con tres cámaras 
diferenciadas: unha primeira de separación de 
sólidos, outra de decantación e unha terceira de 
redución de materia orgánica e vertido á canle 
pública, neste caso é un afluente do río Tinto 
Recolle as augas residuais de Vilar do Medio e 
parcialmente de Vilar de Arriba 
Acceso: Doado, con camión 
Lonxitude dos colectores: 1,1 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORNIDE (CALO) 
Depuradora compacta, con tres 
cámaras diferenciadas: unha primeira 
de separación de sólidos, outra de 
decantación e unha terceira de 
redución de materia orgánica e vertido 
ao cauce público, neste caso o río de 
Angueira 
Recolle as augas residuais de Cornide 
Acceso: Doado, con camión.	
  	
  
Lonxitude dos colectores: 2,1 km 
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ESPASANDE (LUOU) 

Depuradora compacta que recolle as augas residuais de Espasande e 
Regoufe (Luou). 
A construción do colector xeral previso entre Espasande e Pontevea, 
permitiría eliminar esta depuradora obsoleta. 
Acceso: Doado, con camión 
Lonxitude dos colectores: 2,3 km 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAXADE (LUOU)  

Depuradora compacta que consta 
dunha cámara de decantación e 
eliminación de sólidos, na que se lle 
dá á auga un tempo de residencia 
antes da infiltración da mesma ou 
vertido ao cauce, que neste caso é o 
regato de Sestelo. Conta con reixa. 
Recolle as augas residuais de A 
Igrexa (Luou), Nespereira, Paraxó, O 
Aido e Sestelo. 
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A construción do colector xeral previso entre Espasande e Pontevea, 
permitiría eliminar esta depuradora obsoleta. 
Acceso: Difícil, con tractor  
Lonxitude dos colectores: 6,1 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAVES (LUCÍ)  

Depuradora compacta que consta dunha 
cámara de decantación e eliminación de 
sólidos, na que se lle dá á auga un 
tempo de residencia antes da infiltración 
da mesma ou vertido ao cauce, que 
neste caso é o río Tella. 
Recolle as augas residuais de Chaves 
(Lucí) 
Acceso: Doado, con camión. 
Lonxitude dos colectores: 0,7 km 
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EIO DOS FERREIROS (OZA) 
Depuradora compacta, con tres cámaras 
diferenciadas: unha primeira de 
separación de sólidos, outra de 
decantación e unha terceira de redución 
de materia orgánica e vertido ao cauce 
público, neste caso é o río Santa Lucía. 
Recolle as augas residuais de Ribas e 
Eio dos Ferreiros 
Acceso: Doado. 
Lonxitude dos colectores: 2,2 km 
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VILANOVA (OZA) 

Depuradora compacta que recolle as augas 
residuais de Cepeda, Vilanova e Agoso.  

Acceso: Ten un complicado acceso debido á 
vexetación existente 

Lonxitude dos colectores: 3,6 km 
  



Memoria xustificativa da proposta de xestión directa do servizo de abastecemento de auga 
potable, saneamento e depuración de augas residuais do concello de Teo	
  

	
  

	
  
42	
  

O OUTEIRO (OZA) 
Depuradora compacta, con tres cámaras diferenciadas: 
unha primeira de separación de sólidos, outra de 
decantación e unha terceira de redución de materia 
orgánica e vertido ao cauce público, neste caso é o río 
Santa Lucía. 
Recolle as augas residuais de O Outeiro 
Acceso: Doado, con camión 
Lonxitude dos colectores: 0,5 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBALDES (BAMONDE)  
Depuradora compacta que consta dunha 
cámara de decantación e eliminación de 
sólidos, na que se lle dá ao auga un 
tempo de residencia antes da infiltración 
da mesma ou vertido ao cauce, neste 
caso é o río Santa Lucía. 
Recolle as augas residuais do lugar de A 
Igrexa e Tribaldes, en Bamonde 
Acceso: dificultoso, con tractor 
Lonxitude dos colectores: 1,7 km. 
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LAMAS (BAMONDE) 

Depuradora compacta que recolle as 
augas residuais do lugar de Lamas 

Acceso: Doado, con camión 

Lonxitude dos colectores: 1,8 km 
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LAMPAI 
Depuradora compacta, con tres cámaras diferenciadas: unha primeira de 
separación de sólidos, outra de decantación e unha terceira de redución de 
materia orgánica e vertido á canle pública, neste caso é o regato do muíño do 
Mosteiro. 
Recolle as augas residuais de Lampai 
Acceso: Doado, con camión 
Lonxitude dos colectores: 2,9 km 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHAO DO RÍO (REIS) 

Depuradora compacta que recolle as augas 
residuais de Rarís 

Acceso: Doado, con camión 

Lonxitude dos colectores: 3,6 km 
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PONTEVEA (REIS)  

Depuradora compacta que consta dunha cámara de decantación e 
eliminación de sólidos, na que se lle dá á auga un tempo de residencia antes 
da infiltración da mesma ou vertido ao cauce, que neste caso é o río Ulla. 
Recolle as augas residuais de Xermeade e Pontevea 
Acceso: Doado, con camión 
Lonxitude dos colectores: 1,2 km 
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COIRA (REIS) 

Depuradora compacta que recolle as augas residuais de Coira 
Acceso: Difícil, con tractor 
Lonxitude dos colectores: 1 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria xustificativa da proposta de xestión directa do servizo de abastecemento de auga 
potable, saneamento e depuración de augas residuais do concello de Teo	
  

	
  

	
  
47	
  

TEO 
Depuradora compacta, con tres cámaras diferenciadas: unha primeira de 
separación de sólidos, outra de decantación e unha terceira de redución de 
materia orgánica e vertido ao cauce público, neste caso é o río Pereiro 
Recolle as augas residuais de Campos, Fontenlo, Noceda e parte de Vilariño 
Acceso: Doado, con camión 
Lonxitude dos colectores: 3,9 km 
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1 OBXECTIVO 

O concello de Teo realiza este estudo de custes coa intención de valorar a 
posibilidade de adoptar un mecanismo de xestión directa do servizo de 
abastecemento e saneamento no concello de Teo, entendido como ciclo 
integral da auga. De entrada, preténdese que sexa a propia administración 
local a que xestione o servizo (sen organismos autónomos), derivando a 
xestión de cobros na Deputación provincial e prevendo a externalización de 
servizos puntuais como poden ser a lectura de contadores ou a execución de 
obras que requiran de gran maquinaria. 

Co fin de determinar a viabilidade deste tipo de xestión, realízase un estudo de 
custes e ingresos actualizado, en ciclos anuais, valorando por separado os 
custos de posta en marcha do servizo e o seu financiamento. 

Búscanse datos obxectivos e estables de explotación, suxeitos tanto en 
ingresos coma en gastos ás variacións do IPC, tendo en conta que os 
incrementos non previsibles nos custes de servizo (nomeadamente o 
enerxético, os derivados de cambios na lexislación ou normativa sectorial sobre 
medidas de control ou vertidos, ou o canon que fixe a administración 
autonómica no ciclo da auga) poden ser compensados directamente co 
incremento das tarifas que pagan os usuarios/as. 

 

2 METODOLOXÍA DA ANÁLISE 

Inicialmente elabórase un modelo que permite realizar as proxeccións 
financeiras dos fluxos de explotación que se xerarán, baseadas nas 
estimacións de custes, ingresos e investimentos, calculados a partir da gran 
cantidade de datos directos dos que o concello de Teo dispón a partir de 
distintas fontes. 

Os capítulos de maior custo (custos de persoal, instalacións e enerxético) son 
os que contan con datos máis fiables. O custo de persoal establécese en 
función do custo de persoal laboral de similar categoría hoxe existente na 
relación de persoal municipal, o custe das instalacións está valorado por dúas 
operadoras distintas (AQUAGEST SA e Espina&Defín) e por unha consultora 
independente contratada pola Xunta de Galicia (IDOM), e o custe eléctrico xa 
viña sendo pagado polo concello (ou o foi nalgún período dos últimos cinco 
anos) polo que se coñece exactamente o seu importe. 
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Unha posible elevación de custes enerxéticos nos próximos anos terá sobre as 
arcas municipais unha repercusión similar á que se produciría se o servizo fose 
concesionado, ao reclamar a empresa xestora o equilibrio económico do 
servizo (como xa veu acontecendo nos últimos anos). 

Outro elemento tomado en consideración á hora de establecer custos fiables 
do servizo son os distintos documentos xerados no concello veciño de Ames 
(cunhas características bastante semellantes ao de Teo) co motivo de licitación 
para xestión indirecta do seu “ciclo integral da auga” no ano 2013. En concreto, 
contrastáronse datos co seu Anteproyecto de explotación del “Ciclo integral del 
agua”: plan económico-financiero de la concesión. Mayo 2013, e do documento 
redactado pola consultora IDOM en xullo de 2014 Asistencia técnica para la 
elaboración de documentos de licitación da concesión de gestión de servicio 
público de los servicios de Saneamiento y abastecimiento del Concello de 
Ames a un horizonte de 9 meses. Estudio Económico-financiero. 

A partir destas fontes realízase unha análise que permite determinar as 
condicións que deberán rexer a xestión do servizo a través dos seguintes 
pasos: 

§ Proxección dos estados financeiros. Coa información dispoñible a través 
das fontes arriba enumeradas (algunhas con importantes discrepancias 
entre as distintas fontes), realízase unha aproximación xustificada e 
argumentada ao custo real dos distintos capítulos. Coa intención de ser 
o máis obxectivos posibles, realízase sempre unha aproximación 
conservadora (entre as distintas estimacións escóllese unha opción 
intermedia ou superior á media para minimizar o risco das finanzas 
municipais). 

§ As proxeccións de ingresos e gastos realízanse para un ano completo, 
incorporando os custos financeiros derivados do investimento de posta 
en marcha do servizo. 

§ Ao tratarse de xestión directa non se contempla custe por beneficio 
industrial ou gastos xerais, nin se contempla ningún canon pola xestión 
do servizo. 
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3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DOS RESULTADOS ECONÓMICOS 

Tómase como punto de partida desta evolución histórica o ano 2008, o primeiro 
trala prórroga contractual no que se aplican as novas tarifas e se asumen 
novas infraestruturas. Trátase de determinar o custe real do servizo para o 
concello durante os últimos seis anos. 

A análise de datos constata que a incorporación do custe eléctrico dos 
bombeos da rede da EDAR de Pontevea, determina que só os dous últimos 
anos (2012 e 2013) sexan significativos para determinar o gasto real realizado 
polo concello e extrapolable aos próximos anos. 

Téñense en conta o nivel de impagos no período voluntario, as retribucións á 
operadora para compensar as liquidacións, e os gastos de electricidade 
asumidos polo Concello. (As liquidacións coa operadora xa están corrixidas 
como resultado da nulidade da prórroga de 2007). 

Ano Recadación real da 
operadora 

Liquidación coa 
operadora 

Gasto en 
electricidade 

CUSTE TOTAL do 
servizo 

2008 715.355,65 125.594,34 62.831,48 903.781,47 

2009 818.619,70 61.176,86 61.913,58 941.710,14 

2010 867.760,24 52.919,29 71.876,15 992.555,68 

2011 885.641,43 120.375,21 75.603,34 1.081.619,98€ 

2012 843.366,75 146.404,48 144.842,04 1.134.613,23€ 

2013 867.002,92 154.098,82 107.163,42 1.128.265,20€ 

 

O custe efectivo total da columna da dereita relicte os gastos totais teóricos que 
o concello viña asumindo, excluídos os gastos de amortización das 
instalacións. Na práctica, estes gastos son bastante superiores xa que algúns 
custos de saneamento e abastecemento, fundamentalmente enerxéticos, non 
son contabilizados no programa correspondente, por exemplo, por non estar 
identificado o consumo eléctrico como correspondente a un bombeo. 

Aínda así, unha análise dos orzamentos municipais dos últimos anos, permite 
determinar con bastante exactitude o realmente gastado neste servizo. Na 
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seguinte táboa reflíctense os datos a partir das liquidacións presupostarias, 
tendo en conta o grao de execución e as modificacións que se realizaron: 

Orzamento Gasto total no programa 161 
Saneamento, abastecemento e distribución de auga 

Gasto real no servizo  
Excluídos grandes investimentos anuais, como 

plans provinciais e ampliación da ETAP 

Exercicio 2011 2.150.007,70€ 1.413.074,61€ 

Exercicio 2012 1.445.342,98€ 1.241.924,70€ 

Exercicio 2013 1.600.770,85€ 1.453.155,90€ 

Media anual de investimento no servizo 1.369.385,07€ 

NOTA: Non se recolle o ano 2014 por non terse aprobado ningunha liquidación presentada pola 
operadora (ViAQUA)  

 

Consecuentemente, para que a xestión directa polo concello sexa, tal e 
como establece o artigo 86.1 da LBRL, conveniente e oportuna, o custo 
de xestión de sevizo debe ser inferior a 1.369.385,07€/ano (excluídos 
custes de amortización). Deste xeito garántese un servizo eficaz 
economicamente e responsable dende o punto de vista da interlocución 
cos usuarios, xa que permite a toma de decisións directas. 
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4. INGRESOS 

4.1. Evolución histórica dos ingresos 

Nos últimos catro ano, a evolución de ingresos por recadación aos usuarios/as 
do servizo foi: 

Ano Padrón de 
usuarios/as1 

m3 /ano 
facturados2 

m3 /ano 
consumidos3 

Recadación real 
da operadora 

2010 5.977 1.019.713 Sen datos 867.760,24€ 
2011 6.309 1.053.870 693.855 885.641,43€ 
2012 6.526 999.782 Sen datos 843.366,75€ 
2013 6.675 1.009.209 755.774 867.002,92€ 

A redución de ingresos que se aprecia nos dous últimos anos non se 
corresponde nin cunha redución do número de ususarios/as, nin cunha 
redución de tarifas, nin cunha redución do consumo, senón ao feito de non 
terse aínda realizado a recadación executiva correspondente a ese período. 

A recadación real incorpora os conceptos de auga potable, saneamento e 
depuración. Exclúese o canon da auga que se transfire á administración 
autonómica. 
 

4.2. Eficacia recadatoria 

A evolución das previsións de ingresos contidas no padrón de abastecemento e 
saneamento, e do realmente recadado pola empresa operadora pode 
observarse na seguinte táboa: 

Ano Recadación total 
prevista no padrón 

Recadación real 
da operadora 

2011 946.349,91€ 885.641,43€ 
2012 914.768,12€ 843.366,75€ 
2013 941.643,14€ 867.002,92€ 

A evolución dos impagos nos últimos anos, por períodos trimestrais, foi: 

Ano Liquidacións Pendente de recadación 
2011/4 6ª Liquidación 7.293,83€ 
2012/1 6ª Liquidación 7.708,50€ 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1	
  Media	
  de	
  usuarios/as	
  rexistrados/as	
  nos	
  padróns	
  de	
  facturación	
  nos	
  catro	
  trimestres	
  
2	
  O	
  consumo	
  refírese	
  a	
  auga	
  potable.	
  Os	
  consumos	
  en	
  depuración	
  e	
  saneamento	
  son	
  lixeiramente	
  
inferiores.	
  
3	
  Recóllense	
  só	
  os	
  datos	
  dispoñibles,	
  xa	
  que	
  en	
  varios	
  períodos	
  non	
  foron	
  facilitados	
  pola	
  empresa	
  
operadora	
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2012/2 6ª Liquidación 15.488,04€ 
2012/3 5ª Liquidación 18.824,60€ 
2012/4 5ª Liquidación 14.844,86€ 
2013/1 5ª Liquidación 14.672,29€ 
2013/2 4ª Liquidación 17.244,56€ 
2013/3 3ª Liquidación 22.141,24€ 
2013/4 2ª Liquidación 20.582,13€ 
2014/1 1ª Liquidación 25.485,91€ 

Considérase, por tanto, que trala 6ª liquidación, o importe total de impagos 
anual é lixeiramente superior aos 50.000€. 

Non semella un obxectivo difícil reducir os impagos, cando menos, nun 50%. 
Ademais de ser máis eficiente o servizo provincial de recadación, debemos ter 
en conta que a maioría dos impagos corresponden a urbanizacións non 
recepcionadas ou situacións urbanísticas complexas que poden solucionarse 
coa aprobación do novo regulamento (previa á posta en marcha do novo 
servizo). Esta previsión suporía un incremento nos ingresos anuais de 25.000€. 

 

4.3. Estimación da evolución de ingresos 

A posta en marcha da xestión directa do servizo de abastecemento e 
saneamento no concello de Teo, realízase partindo de que nos próximos anos 
non se vai realizar ningún incremento na tarifa aplicada aos usuarios/as. Esta 
previsión é posible considerando a análise do estudo de custes que incorpora 
esta memoria. 

Neste sentido, a medida do incremento de tarifas do servizo nun 10% para a 
taxa de auga, alcantarillado e depuración contida no plan de axuste 2012/2022, 
aprobado polo Pleno municipal do 30 de marzo de 2012, e que debera ser 
efectiva no ano 2015, aprázase durante un ano co obxecto de verificar a 
sostibilidade económica do servizo co novo modelo de xestión. 

Por outra banda, a xestión directa vai permitir unha apreciable redución de 
custos de acometida para os novos usuarios (feito que incentivará novas 
conexións) ao adoptarse prezos reais de mercado. As novas tarifas de 
conexión e os prezos por unidades de obra reflíctense na nova Ordenanza de 
prezos do servizo de abastecemento de auga potable, saneamento e 
depuración de augas residuais do concello de Teo que se presenta para a súa 
aprobación ao pleno municipal. A redución de custos para os usuarios/as non 



ESTUDO DE CUSTOS.  
Servizo de abastecemento de auga potable, saneamento e depuración de augas residuais do concello de Teo 

	
  

	
  
	
  

59	
  
59	
  

afecta aos ingresos estudados neste capítulo, xa que non se contemplan 
ingresos extras por acometidas. 

O incremento progresivo do número de usuarios/as que se observa nas táboas 
do apartado 4.1, estímase maior nos próximos anos diante da inminente posta 
en servizo da obra que permite o abastecemento aos usuarios da zona este do 
concello, ademais da complexa situación que afecta a moitas das traídas de 
auga particulares (malas condicións de potabilización, instalacións obsoletas, 
canons administrativos,...) 

Consecuentemente, o maior incremento no capítulo de ingresos vai vir de 
mellorar a eficacia recadatoria e do medre do número de usuarios/as. 

A evolución prevista nos próximos anos estimando un incremento medio anual 
do 3% (similar á media dos últimos anos) e un importe medio de recadación 
segundo a evolución histórica, reflíctese na seguinte táboa: 

Ano Nº 
usuarios/as 

Incremento 
recadación/ano 

Medre eficacia 
recadatoria4 

Incremento 
custos5 

Balance 

2015 6.925 23.000€6 8.670€ 6.900€ +24.770€ 
2016 7.132 19.113€ 8.756€ 7.176€ +20.693€ 
2017 7.346 19.688€ 9.288€ 7.463€ +21.513€ 
2018 7.566 20.240€ 9.585€ 7.761€ +22.064€ 
2019 7.794 20.884€ 9.891€ 8.072€ +22.703€ 

 

Con estas previsións conservadoras situamos o importe de recadación arredor 
do millón de euros no ano 2020, montante que debera acadarse moito antes se 
realizamos unha comparación con outros concellos limítrofes. O concello de 
Ames, con 14.439 abonados en 2013, constata uns ingresos para ese ano de 
2.240.536,24€, o que sitúa as nosas previsións nun marco moi razoable. 

 

  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
4	
  Estímase	
  que	
  a	
  recadación	
  provincial	
  e	
  os	
  mecanismos	
  previstos	
  no	
  novo	
  regulamento	
  conseguirá	
  
unha	
  maior	
  eficacia	
  que,	
  de	
  forma	
  moi	
  conservadora,	
  se	
  establece	
  nun	
  1%	
  
5	
  No	
  incremento	
  de	
  custos	
  considérase	
  a	
  incremento	
  da	
  taxa	
  da	
  recadación	
  provincial,	
  o	
  custe	
  de	
  lectura	
  
de	
  contadores	
  e	
  o	
  custo	
  de	
  potabilización	
  na	
  ETAP	
  e	
  depuración	
  
6	
  Este	
  cálculo	
  incorpora	
  o	
  avance	
  do	
  ano	
  2014	
  (aínda	
  xestionado	
  pola	
  concesionaria)	
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5. CUSTOS DO SERVIZO 

O concello de Teo dispón de datos detallados e comparativos sobre a xestión 
da EDAR de Calo e, só da operadora, sobre a xestión da EDAR de Pontevea e 
a rede que a alimenta. Como se pode comprobar nos datos subministrados 
pola operadora, os custes de mantemento son bastante similares, polo que se 
pode realizar unha boa proxección sobre o custe real do servizo. O mesmo 
pode aplicarse para a xestión da EDAR de Os Tilos, se temos en conta que o 
parámetro de maior diferenza é o custe eléctrico en función dos m3 depurados. 

Para facilitar esta comparativa o custe eléctrico valórase por separado, xa que 
ao ser asumido polo concello en determinados momentos existen datos fiables 
e contrastables. 

O custe de servizo da ETAP está determinado mediante orzamento anual 
presentado pola empresa que realizou a ampliación (Espina Obras Hidráulicas) 
e que se dedica tamén á xestión deste tipo de instalacións. 
 
5.0. Custos iniciais de posta en marcha do servizo 
Para a posta en marcha do servizo considérase necesario realizar un 
investimento que inclúe os conceptos que de seguido se relacionan. 

Estrutura orzamentaria: 
Prog. Económ. Descrición Créditos  

161 63300 Investimento en maquinaria, instalacións técnicas e utillaxe 99.500,00€ 

161 22799 Outros traballos realizados por outras empresas e profesionais 18.201,66€ 

 

Concepto Custo  
Mobiliario oficina 1.000,00€ 
Equipos informáticos 4.000,00€ 
Creación web 4.000,00€ 
Material oficina 1.000,00€ 
Vestiario 9.000,00€ 
1 vehículo 12.000,00€ 
Martelo picador con compresor hidráhulico 2.500,00€ 
Grupo electróxeno 1.500,00€ 
2 bombas de achique 1.500,00€ 
Cortadora de asfalto 2.500,00€ 
Compactadora 1.500,00€ 
Formigoneira 1.000,00€ 
Remolque con depósito e compresor 20.000,00€ 
Cortacésped e desbrozadora 2.000,00€ 
Outros medios auxiliares (ferramenta) 10.000,00€ 
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2 taladros de batería 2.000,00€ 
2 rebarbadoras de batería 2.000,00€ 
Cámara de auga potable 4.000,00€ 
Cámara control rede saneamento 10.000,00€ 
Control de proceso e formación ETAP (6 meses) 18.201,66€  
8 iMeters para rede abastecemento 8.000,00€ 

TOTAL 117.701,66€ 

O investimento inicial complétase coa compra dun camión no ano 2016, 
investimento reflectido na conta de resultados dese ano. 

5.1. Custos de persoal 
Estrutura orzamentaria: 

Prog. Económ. Descrición Créditos  

161 13000 Retribucións básicas de persoal laboral 237.950,05€ 

161 15000 Produtividade 14.300,00€ 

161 15100 Gratificacións 10.000,00€ 

161 16000 Seguridade social  74.933,36€ 

Tómase como referencia o persoal adscrito pola concesionaria (Aquagest / 
ViAQUA) ao servizo no concello de Teo durante os últimos anos. Valóranse do 
mesmo xeito os diferentes estudos de xestión da EDARes realizados e as 
actualizacións de custes presentadas pola concesionaria. 

5.1.1. Custos de persoal das EDARes de Calo-Milladoiro, Pontevea e Os Tilos 

Datos	
  comparativos	
  custos	
  persoal	
  EDAR	
  de	
  Calo:	
  

EDAR Calo Aquagest7 Espina & Delfin 8 IDOM9 
Xefe de Planta 0,10 x 36.850,00€  0,25 x 35.000€ 
Capataz de EDAR 0,25 x 32.991,04€   
Oficial mecánico 0,163 x 31.204,95€  Of. Electromecánico 

0,1 x 30.000€ Oficial eléctrico 0,163 x 31.204,95€  
Operario de planta 1,088x 31.204,95€  Peón especialista 

1 x 20.000€ 
Administrativo   0,05 x 22.000€ 

 56.062,66 €/ano 46.410,13 €/ano 32.850,00€ 
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
7	
  Determinación	
  e	
  xustificación	
  dos	
  custes	
  de	
  explotación	
  da	
  EDAR	
  de	
  Calo	
  e	
  reparto	
  dos	
  mesmos	
  entre	
  
os	
  concellos	
  de	
  Ames	
  e	
  Teo.	
  Abril	
  2013	
  (Rex.	
  Entrada:	
  4.399,	
  do	
  28/05/2014)	
  
8	
   Datos	
   obtidos	
   tomando	
   como	
   referencia	
   o	
   custe	
   de	
   explotación	
   tital	
   en	
   2009	
   (116.679,26€/ano),	
  
extrapolados	
  a	
  2013	
  cun	
  incremento	
  do	
  8,3%	
  de	
  IPC,	
  e	
  prorrateados	
  nos	
  distintos	
  conceptos	
  de	
  custos	
  
segundo	
  estudo	
  de	
  explotación	
  
9	
  A.T.	
  Control	
  y	
  asesoramiento	
  a	
  la	
  explotación	
  de	
  las	
  instalaciones	
  de	
  depuración	
  de	
  aguas	
  residuales	
  de	
  
Galicia	
  (O.H.388.299.SV).	
  Informe	
  de	
  costes	
  de	
  explotación	
  de	
  la	
  EDAR	
  de	
  Calo	
  Milladoiro	
  (18/06/2012)	
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Custos	
  de	
  persoal	
  EDAR	
  de	
  Pontevea	
  e	
  rede	
  :	
  

EDAR e bombeos Pontevea Aquagest 
Xefe de Planta 0,10 x 36.850,00€ 
Capataz de EDAR 0,25 x 32.991,04€ 
Oficial mecánico 0,235 x 31.206,72€ 
Oficial eléctrico 0,235 x 31.206,72€ 
Operario de planta 1,088 x 31.206,72€ 
Oficial rede sumidoiros 0,036 x 31.206,72€ 
 61.738,69 €/ano 

A relación de persoal asignado ao concello de Teo co que a operadora 
(ViAQUA) viña actuando, é o seguinte10 

Categoría traballador Data de alta en Teo Horas anuais Salario bruto11 
Oficial 3ª (G2-P-NC) 01/09/2007 1695 25.459,56€ 
Oficial 2ª (G2-P-NC) 05/11/2008 1695 18.663,82€ 
Oficial 3ª (G2-P-NC) 02/03/2009 1695 23.031,82€ 
Oficial 3ª (G2-P-NC) 24/06/2009 1695 21.525,56€ 
Oficial 2ª (G2-P-NC) 15/06/2011 1695 24.964,80€ 
Oficial 3ª (G2-P-NC) 14/06/1999 1695 20.811,14€ 
Capataz (G3-P-NA) 21/05/2000 1695 26.675,60€ 
Administrativo (G2-A-NB) 19/09/2008 1695 18.496,38€ 
   179.628,68€ 

Analizados e contrastados os diversos datos dispoñibles, o persoal que se 
considera necesario para a posta en marcha o servizo distribúese así: 

Nº Cargo Funcións12 Grupo/Categoría 
profesional 

Salario base Custo total13 

1 Xefe 
instalacións e 
redes 

Coordinación e supervisión 
técnica xeral das actuacións e 
actividade ordinarias do servizo, 
así como do persoal vinculado, 
coas obrigas inherentes. 
Dirección ETAP e EDARes 

Grupo A1/ 
Técnico 
superior 

35.167,26€ 46.262,53€ 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
10	
  Escrito	
  do	
  31	
  de	
  xullo	
  de	
  2014	
  (Rex.	
  de	
  entrada	
  nº	
  9072	
  do	
  10	
  de	
  outubro	
  de	
  2014)	
  dando	
  
contestación	
  á	
  solicitude	
  realizada	
  polo	
  concello,	
  incorporando	
  certificacións,	
  nóminas,	
  TC2	
  e	
  copias	
  dos	
  
contratos.	
  
11	
  Cálculo	
  anual	
  realizado	
  coa	
  media	
  aproximada	
  das	
  últimas	
  catro	
  nóminas	
  
12	
  Atribución	
  funcional	
  que	
  se	
  realiza	
  con	
  carácter	
  xeral	
  e	
  sen	
  natureza	
  	
  exhaustiva	
  nin	
  taxativa	
  e,	
  polo	
  
tanto,	
   sen	
   prexuízo	
   da	
   posibilidade	
   de	
   que,	
   en	
   	
   desenvolvemento	
   do	
   contemplado	
   no	
   instrumento	
  
organizativo	
   e/ou	
  de	
  ordenación	
  de	
  postos	
   vixente,	
   en	
   cada	
  momento,	
   no	
  Concello,	
   en	
   aplicación	
  do	
  
previsto	
   en	
   disposicións	
   normativas	
   igualmente	
   vixentes,	
   e/ou	
   cando	
   as	
   necesidades	
   de	
   servizo	
   o	
  
xustifiquen,	
   se	
   lle	
   poidan	
   atribuír	
   aqueloutras	
   funcións	
   que,	
   en	
   todo	
   caso,	
   resulten	
   axeitadas	
   a	
   súa	
  
clasificación	
  e/ou	
  capacitación	
  profesional,	
  nos	
  termos	
  e	
  cos	
  límites	
  do	
  legalmente	
  previstos.	
  
13	
   Para	
   o	
   cálculo	
   de	
   custo	
   de	
   cada	
   posto	
   tomouse	
   o	
   asignado	
   orzamentariamente	
   a	
   un	
   empregado	
  
municipal	
   de	
   similar	
   categoría.	
   O	
   custo	
   total	
   incorpora	
   o	
   31,55%	
   (30,90%	
   no	
   caso	
   do/a	
   auxiliar	
  
administrativo/a)	
  de	
  custos	
  sociais	
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3 Operario de 
planta (EDAR / 
ETAP) 

Asunción das actuacións/tarefas 
propias da atención continuada 
ás plantas EDAR/ETAP do 
servizo, responsabilizándose do 
seu normal funcionamento e, de 
ser o caso, da detección, 
comunicación e seguimento de 
incidencias, todo baixo as 
directrices técnicas xerais da 
Xefatura 

C2/Oficial 20.003,34€ 3 x 
26.314,39€= 

78.943,18€ 

1 Oficial electro-
mecánico 

Realización das 
actuacións/tarefas 
especializadas, propias da súa 
capacitación/especialización 
profesional, e necesarias para o 
mantemento, conservación e/ou 
reparación dos equipamentos e 
maquinaria da plantas 
EDAR/ETAP  e  restantes 
instalacións do servizo, baixo as 
directrices técnicas xerais da 
Xefatura 

C2/Oficial 20.003,34€ 26.314,39€ 

1 Capataz de 
redes 

Coordinación e supervisión 
directa e operativa da 
actuacións e persoal destinados 
ao mantemento e conservación 
xeral das redes de saneamento 
e abastecemento, coas obrigas 
inherentes e baixo as directrices 
técnicas xerais da Xefatura 

Grupo C1/ 
Encargado 
xeral 

23.931,18€ 31.481,47€ 

4 Operario de 
redes 

Realización das 
actuacións/tarefas materiais 
necesarias para o mantemento 
e conservación xeral das redes 
de saneamento e 
abastecemento, baixo a 
supervisión operativa do 
Capataz e as directrices 
técnicas xerais da Xefatura 

C3/operario 
especialista 

19.329,38€ 4 x 
25.427,80€= 
101.711,20€ 

1 Auxiliar 
administrativo 

Realización das tarefas de 
apoio, auxilio, trámite e 
colaboración administrativa 
propias e derivadas da 
actividade ordinaria do servizo, 
todo ilo baixo as directrices 
técnicas xerais da Xefatura 

C2/Auxiliar  21.520,73€ 28.170,64€ 

TOTAL ANUAL     312.883,41€ 
TOTAL ANUAL (con compensacións14): 337.183,41€  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
14	
  Compensacións	
  calculadas	
  tomando	
  como	
  referencia	
  as	
  que	
  teñen	
  os	
  traballadores	
  da	
  concesionaria	
  
por	
  penosidade,	
  gardas,	
  festividade	
  e	
  quendas:	
  24.300€/ano	
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5.2. Custos de instalacións 
Estrutura orzamentaria: 

Prog. Económ. Descrición Créditos  

161 22799 Outros traballos realizados por outras empresas e 
profesionais 283.312,93€ 

5.2.1. Xestión das EDARes de Calo-Milladoiro, Pontevea e Os Tilos 

Os custos anuais de mantemento das EDARes (excluído o persoal e o custo 
eléctrico), en termos comparativos, son os seguintes: 

EDAR Calo Aquagest15 Espina & Delfin16 IDOM17 
Mantemento 38.620,62€  18.778,40€ 
Custos fixos xerais 
(incluídas analíticas) 

18.205,04€  9.840,00€ 

Xestión de residuos 61.182,50€ 40.003,68 43.744,09€ 
Consumibles  2.592,50€  2.660,00€ 
TOTAL(sen IVE) 
(co 10% IVE engad.) 

126.595,78 €/ano 
139.255,36€/ano 

87.290,11€ 
96.018,02€ 

75.022,49€/ano 
82.524,74€/ano 

 
EDAR Pontevea Aquagest18 
Mantemento 54.486,00€ 
Custos fixos xerais 
(incluídas analíticas) 

18.707,60€ 

Xestión de residuos 15.808,00€ 
Consumibles  1.692,14€ 
TOTAL(sen IVE) 
(co 10% IVE engad.) 

90.693,74 €/ano 
99.763,11€/ano 

 
EDAR Tilos Extrapolación 
Mantemento (similares a Calo ou Pontevea sen colectores) 38.620,62€ 
Custos fixos xerais (incluídas analíticas) 18.205,04€ 
Xestión de residuos (150 Tm/ano, un 26% menos ca Pontevea) 10.875,00€ 
Consumibles  1.692,14€ 
TOTAL(sen IVE) 
(co 10% IVE engad.) 

69.392,80€/ano 
76.332,08€/ano 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
15	
  Determinación	
  e	
  xustificación	
  dos	
  custes	
  de	
  explotación	
  da	
  EDAR	
  de	
  Calo	
  e	
  reparto	
  dos	
  mesmos	
  entre	
  
os	
  concellos	
  de	
  Ames	
  e	
  Teo.	
  Abril	
  2013	
  (Rex.	
  Entrada:	
  4.399,	
  do	
  28/05/2014)	
  
16	
  Datos	
  de	
  explotación	
  real	
  obtidos	
  tomando	
  como	
  referencia	
  o	
  custe	
  de	
  explotación	
  total	
  en	
  2009	
  
(116.679,26€/ano),	
  extrapolados	
  a	
  2013	
  cun	
  incremento	
  do	
  8,3%	
  de	
  IPC,	
  e	
  prorrateados	
  nos	
  distintos	
  
conceptos	
  de	
  custos	
  segundo	
  estudo	
  de	
  explotación.	
  Os	
  datos	
  de	
  xestión	
  de	
  residuos	
  (lodos,	
  areas	
  e	
  
desbaste)	
  obtivéronse	
  dunha	
  reclamación	
  complementaria	
  ao	
  concello	
  de	
  Teo.	
  
17	
  A.T.	
  Control	
  y	
  asesoramiento	
  a	
  la	
  explotación	
  de	
  las	
  instalaciones	
  de	
  depuración	
  de	
  aguas	
  residuales	
  
de	
  Galicia	
  (O.H.388.299.SV).	
  Informe	
  de	
  costes	
  de	
  explotación	
  de	
  la	
  EDAR	
  de	
  Calo	
  Milladoiro	
  
(18/06/2012)	
  
18	
  Determinación	
  e	
  xustificación	
  dos	
  custes	
  de	
  explotación	
  da	
  EDAR	
  de	
  Calo	
  e	
  reparto	
  dos	
  mesmos	
  entre	
  
os	
  concellos	
  de	
  Ames	
  e	
  Teo.	
  Abril	
  2013	
  (Rex.	
  Entrada:	
  4.399,	
  do	
  28/05/2014)	
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Co obxecto de estimar os custes reais, e realizando unha previsión 
conservadora, utilízanse os datos aportados por Aquagest SA. Corríxense un 
25% á baixa por atoparse moi por arriba do prezo de mercado (aínda así, os 
custos estimados están un 8,77% por arriba do custo determinado por 
Espina&Delfín e un 26% por arriba do estimado por IDOM). 

O custo total de xestión das EDARes sería: 
94.946,84 (Calo) + 68.020,31 (Pontevea) + 52.044,60 (Tilos) = 215.011,75€ 
215.011,75€+ 10% IVE= 236.512,93€ 

5.2.2. Xestión da depuradoras compactas (rurais) 

O mantemento das depuradoras compactas limítase a traballos de limpeza e 
mantemento, asimilados case por completo aos custos de persoal e uso dos 
equipos e ferramentas habituais. Consígnanse 10.000€ para posibles 
reposicións ou para material externo de reparación.  

Por outra banda, no capítulo de control de vertidos, establécese unha análise 
trimestral nas 20 depuradoras compactas resultando, polo tanto, 80 analíticas 
anuais. Cun custo estimado de 135€, o custo total resultante é de 10.800€ 

5.2.3. Xestión da ETAP 

O mantemento completo da ETAP ten os seguintes custos19  

CONCEPTO CUSTE 

Por m3 de auga captada, incluíndo mostraxes analíticas de 
auga á saída da ETAP segundo RD 140/2003 realizadas 
por laboratorio acreditado, subministro de reactivo, 
transporte e xestión de residuo 

0,0225€ 

(IVE engadido) 

Tomando como referencia o ano 2013 no que se ben os m3 facturados foron 
1.009.209, o consumo anual real foi de 775.774 m3/ano (ver apartado 4.1), o 
custe anual aproximado de gasto de explotación da ETAP (excluído o persoal, 
xa municipal) é de 20.000€. A isto engádense uns 6.000€/ano estimados de 
mantemento xerais da instalación. 

 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
19	
  Orzamento	
  de	
  ESPINA	
  Obras	
  Hidráulicas,	
  SA	
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Resumo de custes de xestión das instalacións 

Instalación Custo 
EDARes 236.512,93€ 
Depuradoras compactas 20.800,00€ 
ETAP 26.000,00€ 
TOTAL  283.312,93€ 

5.3. Custos enerxéticos 
Estrutura orzamentaria: 

Prog. Económ. Descrición Créditos  

161 22100 Subministro de enerxía eléctrica 226.550,77€ 

161 22103 Combustibles e carburantes 12.000,00€ 

5.3.1. Electricidade 

Os custes das instalacións das que o concello viña asumindo o subministro, 
están estimadas segundo as facturas do último ano dispoñible. O resto das 
instalacións (os bombeos de abastecemento e a EDAR de Os Tilos, son 
estimados 

Instalación Custo anual 
EDAR de Calo (2012) 63.494,90 
EDAR de Pontevea (2013) 32.751,55 
EDAR de Os Tilos (estimado) 20.000,00 
Bombeo saneamento de Verxeles (2013) 21.414,21 
Bombeo saneamento de Gondelle (2013) 13.477,97 
Bombeo saneamento de A Ribeira (2013) 9.364,39 
Bombeo saneamento de Balcaide (estimado) 5.000,00 
Bombeo saneamento de Mallos (2013) 3.047,75 
Bombeo saneamento de Vilaverde (estimado) 5.000,00 
ETAP 13.000,00 
Impulsión auga depósito Rial do Mato: 2 x 210 KW (estimado) 25.000,00 
Impulsión auga depósito Pedrouzo: 3 x 55 KW (estimado) 15.000,00 

TOTAL 226.550,77€ 

5.3.2. Combustibles 

As necesidades de vehículos e maquinaria non eléctrica concrétase en: 
un vehículo, sete furgonetas carrozadas para ferramenta e materiais, 
martelo picador con compresor hidráhulico, grupo electróxeno, dúas 
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bombas de achique, compactadora, formigoneira, cortadora de asfalto, 
remolque con compresor de auga, cortacésped e desbrozadora. 
Ademais, no ano 2016, procederase á compra dun camión. 

Estímase un custo de combustibles de 12.000€/ano, o dobre do 
anualmente destinado a combustible pola cuadrilla municipal de Obras 
(6.000€/ano), que conta cun camión, dúas furgonetas, dous grupos 
electróxenos, e dúas formigoneiras. 

Esta previsión é practicamente similar á considerada no estudo de 
custos de explotación do servizo no concello de Ames, que establece 
neste capítulo 11.912,73€ 

5.4. Provisión grandes reparacións 
Estrutura orzamentaria: 

Prog. Económ. Descrición Créditos  

161 22799 Outros traballos realizados por outras empresas e 
profesionais 106.000,00€ 

161 22199 Outros subministros 76.500,00€ 

5.4.1. Servizos externos para reparacións  

Considérase neste capítulo a necesidade de recorrer a empresas externas en 
casos de avaría grave e de atención urxente. Asúmese o estudo de custes 
realizado para o concello de Ames, de similares características, estimado en 
24.000€ ano. 

 

5.4.2. Material reparación e ampliación de redes públicas: 

Material funxible 6.500€ 
Material para reparacións (tuberías, manguitos, 
pezas especias, etc.) 

24.000€ 

Material reposición pavimentos (aglomerado, 
baldosas, etc) 

25.000€ 

Material para retoques, albanelería, xardíns, 
pintura,… 

10.000€ 

Graxas e lubricantes 4.000€ 
Reposición EPI´s e vestiario 7.000€ 

TOTAL 76.500€ 
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5.4.3. Servizos externos para reparacións e obras habituais 

Considérase a necesidade de recorrer a empresas externas que aporten 
maquinaria e operarios que as dirixan (fundamentalmente palas excavadoras e 
maquinaria de reposición de firmes asfálticos).  

Aluguer camión cisterna 40.000€ 
Aluguer de maquinaria e dispositivos inspección 12.000€ 
Aluguer maquinaria xeral 30.000€ 

 

Resumo dos custos externos 

Concepto Custo 
Reparacións especiais 24.000,00€ 
Material 76.500,00€ 
Reparacións e obras habituais 82.000,00€ 
TOTAL  182.500,00€ 

5.5. Custo de control e análises de rede 
Estrutura orzamentaria: 

Prog. Económ. Descrición Créditos  

161 22799 Outros traballos realizados por outras empresas e 
profesionais 14.996,00€. 

Neste capítulo débese ter en conta que os controis e análises das instalacións 
(EDARes e ETAP) xa están considerados noutros capítulos.20: Con respecto á 
rede de distribución e depósitos diferéncianse análisis completos, controis na 
billa do consumidor, análises de control e análises físico-químicos. 
Consecuentemente, determínanse os seguintes 

Análises completos 
Instalación Núm. Prezo Custe anual 

Rede de distribución 6 650,00€ 3.900,00€ 
Depósito de Rial do Mato (4.000m3) 2 650,00€ 1.300,00€ 
Depósito de A Póboa (2.000m3) 1 650,00€ 650,00€ 
Depósito de Os Tilos (1.200m3) 1 650,00€ 650,00€ 

TOTAL 6.700,00€ 
 
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
20	
  Tomouse	
  como	
  referencia	
  de	
  custos	
  e	
  número	
  de	
  actuacións	
  o	
  estimado	
  na	
  Asistencia	
  técnica	
  para	
  la	
  
elaboración	
  de	
  documentos	
  de	
   licitación	
  da	
  concesión	
  de	
  gestión	
  de	
  servicio	
  público	
  de	
   los	
  servicios	
  de	
  
Saneamiento	
  y	
  abastecimiento	
  del	
  Concello	
  de	
  Ames	
  a	
  un	
  horizonte	
  d	
  e9	
  meses	
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Análises físico-químicos (RD 140/2003. Exames organolépticos) 
Instalación Núm. Prezo Custe anual 

Depósito de Rial do Mato (4.000m3) 104 6,00€ 624,00€ 
Depósito de A Póboa (2.000m3) 104 6,00€ 624,00€ 
Depósito de Os Tilos (1.200m3) 104 6,00€ 624,00€ 
Control billa consumidor 104 6,00€ 624,00€ 

TOTAL 2.496,00€ 
 

Análises de control 
Instalación Núm. Prezo Custe anual 

Rede de distribución 16 100,00€ 1.600,00€ 
Depósito de Rial do Mato (4.000m3) 12 100,00€ 1.200,00€ 
Depósito de A Póboa (2.000m3) 6 100,00€ 600,00€ 
Depósito de Os Tilos (1.200m3) 6 100,00€ 600,00€ 
Control billa consumidor 18 100,00€ 1.800,00€ 

TOTAL 5.800,00€ 

Os custos de control e análise da rede de abastecemento elévanse, polo tanto, 
a 14.996,00€. 

5.6. Compensación intermunicipal 

En xullo de 1998 realizouse o proxecto básico da obra OH. 315.440 
"Saneamento en Calo e Milladoiro", pola Consellería de Política territorial, 
Obras públicas e vivenda. 

Para o cálculo do dimensionamento da EDAR no anteproxecto estimouse a 
poboación futura (na área de influenza da EDAR) dos dous concellos no ano 
2023, que determinou o seguinte reparto de custes: 

Concello Poboación 2023 Proporción 
TEO 7.027 63,75% 
AMES 3.995 36,25% 

No ano 2013 a realidade difire bastante das previsións. É preciso facer un 
cálculo real do número de vivendas conectadas a EDAR de Calo en cada 
concello. 

No de Teo, o número de vivendas conectadas ao saneamento da EDAR de 
Calo é de 1.152 vivendas. Estimamos que o número de vivendas de Ames 
conectadas (toda a caída Sur do Milladoiro, A Agrela, As Mimosas, Viduído, ...) 
supera amplamente ese número. 
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Consecuentemente, semella necesario determinar con precisión o número de 
vivendas do concello de Ames e Teo que verten na actualidade á EDAR de 
Calo, e determinar a porcentaxe de custo actual para cada concello en función 
do número de vivendas conectadas a aplicar a partir do 1 de xaneiro de 2014. 

A consecuencia lóxica seria asinar un convenio de actualización anual (a 1 de 
xaneiro de cada ano) que redefina cotas de participación en función do número 
de vivendas conectadas. 

Este proceso de negociación estase a desenvolver co concello de Ames. 
Mentres tanto, e tomando tamén unha opción conservadora (asumindo as 
porcentaxes actuais e os custos establecidos pola consultora IDOM, aceptados 
polo concello de Ames), teríamos: 

EDAR Calo IDOM21 
Electricidade22 63.494,90€ 
Mantemento 18.778,40€ 
Custos fixos xerais (incluídas analíticas) 9.840,00€ 
Xestión de residuos 43.744,09€ 
Consumibles  2.660,00€ 
TOTAL parcial (sen IVE) 
(co 10% IVE engad.) 

138.517,39€/ano 
152.369,13€/ano 

Persoal 32.850,00€ 
TOTAL 185.219,13 

A Ames correspondeulle ata finais do 2013 o 36,25%, é dicir, 68.332,75€. Para 
o ano2014 e seguintes, Ames debe asumir como mínimo un 50% dos custos en 
base as razóns arriba expostas, polo que os ingresos anuais do concello 
situaranse en 92.609,65€. 

 

5.7. Control de consumo e recadación 
Estrutura orzamentaria: 

Prog. Económ. Descrición Créditos  

161 22799 Outros traballos realizados por outras empresas e 
profesionais 21.603,20€. 

161 22708 Servizos de recadación a favor da entidade 44.282,07€) 

 
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
21	
  A.T.	
  Control	
  y	
  asesoramiento	
  a	
  la	
  explotación	
  de	
  las	
  instalaciones	
  de	
  depuración	
  de	
  aguas	
  residuales	
  
de	
  Galicia	
  (O.H.388.299.SV).	
  Informe	
  de	
  costes	
  de	
  explotación	
  de	
  la	
  EDAR	
  de	
  Calo	
  Milladoiro	
  
(18/06/2012)	
  
22	
  Custe	
  eléctrico	
  real	
  no	
  ano	
  2012.	
  Corrixible	
  no	
  balance	
  de	
  cada	
  ano	
  



ESTUDO DE CUSTOS.  
Servizo de abastecemento de auga potable, saneamento e depuración de augas residuais do concello de Teo 

	
  

	
  
	
  

71	
  
71	
  

5.7.1. Lectura de contadores 

Neste capítulo analízase o custo de contratación dunha empresa que realice a 
lectura de todos os contadores dos usuarios/as no prazo máximo de 10 días, 
cada trimestre, e xere o padrón para remitir á entidade recadadora (Deputación 
provincial) 

O custo ven determinado por un prezo unitario de lectura, que nos últimos 
concursos se estableceu (en concellos semellantes) entre 0,80 e 0,90 por 
lectura. 

Se temos en consideración que o número de usuarios en Teo no segundo 
trimestre de 2014 foi de 6.751, un cálculo aproximado establece un custo de: 

6.751 x 0,90€ x 4 trimestres = 21.603,20 €/ano 

5.7.2. Recadación provincial 

Tal e como se deseñou a xestión directa do servizo, a recadación tanto 
voluntaria coma executiva queda en mans do Servizo de Recadación da 
Deputación provincial, que establece unha cota do 5% sobre o montante total 
recadado. 

Segundo a recadación dos últimos anos, a taxa a reter pola Deputación sería:  

Ano Recadación real da 
operadora 

Taxa a reter pola 
Deputación 

2010 867.760,24 43.388,01€ 
2011 885.641,43 44.282,07€ 
2012 843.366,75 42.168,34€ 
2013 867.002,92 43.350,15€ 

Para establecer os custes do servizo recollemos a taxa anual máis alta que 
correspondería aos últimos anos (44.282,07€), no sentido que a recadación 
non baixará nunca con respecto a anos anteriores no momento no que se 
complete a recadación executiva 

5.8. Canon da auga  
Estrutura orzamentaria: 

Prog. Económ. Descrición Créditos  

161 22699 Outros gastos diversos 17.151,61€ 
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O canon da auga considérase unha taxa transparente no caso da xestión 
directa do servizo polo concello de Teo, no sentido de que é cobrada ao 
usuario/a e aboada á Xunta. Este canon é un concepto diferenciado na 
facturación que se realiza aos consumidores, polo que o seu abono non supón 
custo para o Concello se exceptuamos o dos impagos. 

Os impagos supoñen no ano 2013 un 6% do total do custo do servizo despois 
da segunda liquidación. Consideramos que unha vez que a Deputación asuma 
o control da recadación voluntaria e executiva, esa porcentaxe non pode 
superar o 3% na contabilidade final. Consecuentemente,   o canon da auga por 
impagos non pode superar os 9.000€/ano. 

Por outra banda, o concello si debe facer fronte ao canon da auga derivado do 
seu consumo propio. Sen datos da operadora que permitan comprobalo, 
estímase un consumo municipal de auga igual ao 4% da total consumida. Se o 
total do canon trimestral se sitúa en 50.947,58€ no último trimestre, a parte 
correspondente ao concello extrapolada a todo o ano supón 8.151,61€.  

5.9. Compra venda de auga en alta 
Estrutura orzamentaria: 

Prog. Económ. Descrición Créditos  

161 22699 Outros gastos diversos 1.539,00€ 

Extrapolando os datos dispoñibles que proceden da empresa Espina&Delfín, 
correspondentes ao primeiro cuatrimestre de 2014, o Concello de Teo consume 
uns 5.700 m3 procedentes do concello de Ames. A un prezo, nese momento, 
de 0,27€/m3, o custo anual é de 1.539,00€ 

5.10. Custos de administración 
Estrutura orzamentaria: 

Prog. Económ. Descrición Créditos  

161 22100 Subministro de enerxía eléctrica 2.000,00€ 

161 22200 Arrendamento edificios e outras construcións 7.000,00€ 

161 20699 Outros gastos diversos  9.500,00€. 

161 35800 Xuros por operacións de arrendamento financeiro 
(renting)  12.000,00€. 

161 64800 Cotas por operacións de arrendamento financeiro  25.000,00€. 
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Recóllense neste capítulo os gastos de oficina e infraestruturas básicos de obra 
(excluídos os de persoal) tendo en conta que os relacionados coa recadación 
son realizados a través da Deputación Provincial.  

Debe terse en conta que a oficina do servizo de atención ao público se situará 
nun local municipal xa existente, mentres que vai ser necesario dispor dunha 
nave para material e cuadrilla. O detalle queda recollido na seguinte táboa: 

Concepto Custe anual 
Aluguer nave almacén 9.000,00€ 
Electricidade almacén 2.000,00€ 
Mensaxería/correos 1.500,00€ 
Telefonía fixa, móbil e datos 2.000,00€ 
Limpeza  1.000,00€ 
Mantemento web 1.000,00€ 
Consumibles 2.000,00€ 
Renting 7 furgonetas equipadas para reparacións 37.000,00€ 

TOTAL 55.500€/ano 

5.11. Seguros 
Estrutura orzamentaria: 

Prog. Económ. Descrición Créditos  

161 22400 Primas de seguros 24.000,00€ 

O seguro de responsabilidade civil para toda a rede e instalacións, seguros de 
vehículos, complementado cun seguro de almacén estímase en 24.000€/ano 

5.12. Custos de amortización 

Tomando como referencia o inventario valorado das instalacións que figura ao 
final da relación detallada das mesmas, cun estudo de custes de amortización 
asinado polo Arquitecto Municipal, estabécese un custo anual de 367.685,24€ 
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Resumo de custos totais anuais 

Considéranse os custos de explotación ordinarios anuais, excluídos os custos 
propios da posta en marcha do servizo: 

 Concepto Importe 
5.1 Custos de persoal 337.183,41€ 
5.2 Custo de instalacións 283.312,93€ 
5.3 Custo enerxético 238.550,77€ 
5.4 Provisión para grandes reparacións 182.500,00€ 
5.5 Custo control e análise de rede 14.996,00€ 
5.6 Compensación intermunicipal - 92.609,65€ 
5.7 Control de consumo e recadación 65.885,27€ 
5.8 Canon da auga 17.151,61€ 
5.9 Compra venda de auga en alta 1.539,00€ 

5.10 Custos de administración 55.500,00€ 
5.11 Seguros 24.000,00€ 
5.12 Custos de amortización 367.685,24€ 

TOTAL 1.495.649,58€ 
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6. CONTA DE RESULTADOS 

6.1. Ano 2015 

Pártese de que o Concello asumirá a xestión directa do servizo o 1 de xullo, 
polo que a conta de resultados se refire á segunda metade do ano. 

6.1.1. INGRESOS 

Segundo o sinalado no apartado 4.3 deste estudo, na evolución da estimación 
de ingresos recóllese para o ano 2015 un incremento recadatorio de 
24.770,00€, polo que a recadación anual sería de 891.772,92€. 

6.1.2. GASTOS 

6.1.2.1. Custo da empresa concesionaria (6 meses) 

Tomando como referencia as facturas presentadas por ViAQUA no ano 2014 e 
as liquidacións realizadas por Intervención, a cantidade a pagar á empresa 
concesionaria durante os seis primeiros meses do ano 2014 foi de: 

Abastecemento: 476.805 m3 x 0,4855€/m3= 231.488,83€ 
Saneamento: 453.420 m3 x 0,2212€/m3= 100.296,50€ 
Total: 331.785,33 + 10%IVE (33.178,53€) = 364.963,86€ 

A previsión de facturación para o primeiro semestre de 2015 mantense neste 
importe, ao pecharse o exercicio 2014 con IPC negativo. 

6.1.2.2. Gastos de primeiro investimento 

Para a posta en marcha do servizo considérase necesario realizar o 
investimento recollido no capítulo 5.0 deste estudo, por un importe de 
117.701,66€. 

6.1.2.3. Gastos xerais de funcionamento 

Corresponden estes gastos ao segundo semestre do ano 2015, toda vez que a 
primeira metade do ano o servizo está xestionado pola operadora. 
Incorpóranse, por tanto, a metade dos custos anuais do servizo, a excepción 
da enerxía eléctrica que se considera na súa totalidade anual (a maioría dese 
gasto xa corre a cargo do concello, aínda sendo a xestión concesionada): 
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Concepto Importe 
Custos de persoal 168.591,71€ 
Custo de instalacións 141.656,47€ 
Custo enerxético 119.275,39€ 
Provisión para grandes reparacións 91.250,00€ 
Custo control e análise de rede 7.498,00€ 
Compensación intermunicipal - 92.609,65€ 
Control de consumo e recadación 32.942,64€ 
Canon da auga 8.575,81€ 
Compra venda de auga en alta 769,50€ 
Custos de administración 27.750,00€ 
Seguros 12.000,00€ 
Custos de amortización 183.842,62€ 

TOTAL 701.542,49€ 

Resumo de custos (ano 2015) 

Concepto Importe 
Pago Viaqua (6 meses de xestión) 364.963,86€ 
Gastos de primeiro investimento 117.701,66€ 
Gastos xerais de funcionamento 701.542,49€ 
Investimento. Obras menores 75.000,00€ 

TOTAL 1.259.208,01€ 

 

Nos orzamentos vixentes para 2015, cóntase coas seguintes previsións: 

Prog. Económ. Descrición Créditos  

161 22100 Subministro de enerxía eléctrica 80.000,00€ 

161 22699 Outros gastos diversos 3.000,00€ 

161 22799 Outros traballos realizados por outras empresas e 
profesionais 1.230.000,00€ 

161 62105 Investimento novo asociado ao funcionamento 
operativo dos servizos. Obras menores  30.000,00€ 

161 62900 
Outros investimentos novos asociados ao 
funcionamento operativo dos servizos. 
SANEAMENTO EN SOLLÁNS 

55.615,92€ 

  TOTAL  1.398.615,92€ 
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Para asumir a xestión directa do servizo necesítanse facer as seguintes 
transferencias de crédito:  

Minorar a partida 161/22799, para dar lugar á seguinte estrutura orzamentaria: 

161 13000 Retribucións básicas de persoal laboral 118.975,03€ 

161 15000 Produtividade 7.150,00€ 

161 15100 Gratificacións 5.000,00€ 

161 16000 Seguridade social  37.466,68€ 

161 22100 Subministro de Enerxía eléctrica  201.175,00 € 

161 22103 Combustibles e carburantes 6.000,00€ 

161 22199 Outros subministros 38.250,00€ 

161 22200 Arrendamento edificios e outras construcións 3.500,00€ 

161 22400 Primas de seguros 12.000,00€ 

161 22699 Outros gastos diversos 14.095,31€ 

161 22708 Servizos de recadación a favor da entidade 22.141,04€ 

161 22799 Outros traballos realizados por outras empresas e 
profesionais.  596.121,59€ 

161 35800 Xuros por operacións de arrendamento financeiro 
(renting)  6.000,00€. 

161 62105 
Investimento novo asociado ao funcionamento 
operativo dos servizos. Terrenos e bens naturais. 
Obras menores 

75.000,00€ 

161 62900 
Outros investimentos novos asociados ao 
funcionamento operativo dos servizos. 
SANEAMENTO EN SOLLÁNS 

55.615,92€ 

161 63300 Investimento en maquinaria, instalacións técnicas e 
utillaxe 99.500,00€ 

161 64800 Cotas por operacións de arrendamento financeiro  12.500,00€. 

161 Saneamento, abastecemento e distribución de 
augas. 

1.310.490,57€ 

 

Liquidación anual sobre orzamentos (2015) 

Gastos orzamentado  2015 Gasto previsto  Liquidación 
1.398.615,92€ 1.310.490,57€ + 88.125,35€ 

Debe terse en conta que esta liquidación positiva a nivel orzamentario 
mantense tendo en conta a totalidade dos gastos de primeiro investimento, os 
custes de amortización e o incremento en obras menores, necesario para 
compensar o último ano de inactividade. 

Pola contra, ao facer fronte a estas necesidades iniciais mantense un déficit no 
servizo, se ben cunha redución significativa con respecto ao último ano do que 
se teñen datos completos: 
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Ano Recadación  Custo total do 
servizo 

Déficit 

2013 867.002,92 1.453.155,90€ 586.152,98€ 
2015 891.772,92 1.310.490,57€ 418.717,65€ 

 

6.2. Período 2015-2018 

Neste período considérase un incremento de recadación anual do 3% (similar á 
media dos últimos anos), tal e como se xustifica no apartado 4.3 deste estudo 
de custos. O incremento do IPC estímase nun 2% 

Ano Recadación Custo total do 
servizo 

Déficit global Custo global 
excluídos custos 
de amortización 

Déficit  
excluídos custos 
de amortización 

2015 891.772,92€ 1.310.490,57€ 418.717,65€ 1.126.647,95€ 234.875,03€ 
2016 912.465,92€ 1.525.649,58€ 613.183,66€ 1.157.964,34€ 245.498,42€ 
2017 933.978,92€ 1.525.562,57€ 591.583,65€ 1.157.877,33€ 223.898,41€ 
2018 956.042,92€ 1.556.073,82€ 600.030,90€ 1.188.388,58€ 223.345,66€ 

NOTA: No ano 2016 incorpórase a compra dun camión (gastos de primeiro investimento, 
segundo o esècificado no apartado 5.0 deste estudo de custos) 

 

7. CONCLUSIÓNS 

Tomando como referencia o exposto no apartado 3 deste estudo de custos, é 
dicir, que a xestión do servizo de abastecemento e saneamento supuxo para o 
concello de Teo un gasto medio de 1.369.385,07€ (excluídos custos de 
amortización) nos últimos anos e que, asumindo unha previsión moi 
conservadora tanto no capítulo de ingresos coma no de custos, o gasto 
previsible sitúase en 1.495.649,58€ (incorporando os custos de amortización), 
o aforro estimado é o que corresponde a un 65% dos custos de amortización, é 
dicir, arredor dos 240.000€. 

Considerando os criterios utilizados, optando sempre polas previsións máis 
custosas entre as distintas fontes, e moi especialmente no capítulo 5.2 referido 
ao mantemento das instalacións (excluído persoal e electricidade), unha 
estimación máis realista achéganos a un aforro neto real previsible duns 
300.000€ no primeiro ano de explotación que, segundo as estimacións (tamén 
conservadoras) recollidas na táboa do capítulo 4.3 deste estudo de custos, 
incrementaríase en algo máis de 20.000€ cada ano ata o 2019.  
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  Residual

Tipo Saneamiento

  Pluvial

  Unitario

  Proyectado

POZO DE REGISTRO

Depuración

!!2 E.D.A.R.

!< DEPURACIÓN RURAL

Å BOMBEO





PERÍODO:

EDAR:

CONCELLO:

PROVINCIA:

DEMARC. HIDROGRÁF:

SIST. EXPLOTACIÓN:

EXPLOTADOR:

AUTORIZ. VERTIDO:

HEQ DESEÑO:

Q MEDIO DESEÑO: 3857 m3/d

Q MÁXIMO DESEÑO: 321 m3/h

Visitas mostraxe

09/01/2013

10/01/2013
14/02/2013
07/03/2013

Actual Prom. Histórico Máx. Histórico Actual Promedio Máximo

RESUMO DE EXPLOTACIÓN

Visitas técnicas

A CORUÑA

RÍO ULLA E RÍA DE AROUSA (MARXE 
DEREITA)

GALICIA COSTA

CALO - O MILLADOIRO

CONTROL E ASESORAMENTO Á EXPLOTACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE DEPURACIÓN DE 
AUGAS RESIDUAIS DE GALICIA

Xaneiro 2013 - Marzo 2013

14000

TEO

ESPINA Y DELFÍN (ata febreiro 2013); 
AGUAGEST (a partir marzo 2013)

NUTRIENTES: -. MOLUSCOS: -. RED NATURA: m.a.Sistema 
Fluvial-Ulla Deza

Depuradora biolóxica de aeración prolongada con eliminación biolóxica de nitróxeno e fósforo e deshidratación de lodos 
mediante filtro banda. Desinfección mediante raios UV.

15/03/2013

Actual Prom. Histórico Máx. Histórico Actual Promedio Máximo

VOLUME TRATADO, m3/trim 422529 266438 422529 CARGA, heq (1) 3286 5533 6995

LODO XESTIONADO, t/trim 44 132 171 CAUDAL, l/heq·d 1429 680 1429

RESIDUOS PRETRAT, t/trim 10 8 9,166666667 PROD. LODOS, kg MH/heq·d 0,17 0,25 0,37

ENERXÍA CONSUMIDA, kWh/trim 66862 96530 104531 CONSUMO ENERX., kWh/m 3 0,16 0,42 0,62

3857 m3/d (Valor med.)

7704 m3/d (Valor máx.)

3857 m3/d (Valor med.) 5153 m3/d

≤ 0,4 kg DBO5/m3·d 0,07 kg DBO5/m3·d

≤ 0,1 kg DBO5/kg 
SSLM·d

0,03 kg DBO5/kg SSLM·d

≤ 0,5 m3/m2·h 0,62 m3/m2·h

≤ 1,8 kg SS/m2·h 1,59 kg SS/m2·h

Nº mostraxes

(1) Carga calculada en función da definición de heq  definida pola Directiva 91/271: 1 heq = carga orgánica 
biodegradable cunha DBO5 de 60 g de osíxeno por día.

RANGO DE OPERACIÓN DA PLANTA CON RESPECTO Á SÚA CAPACIDADE DE DESEÑO

Valor en caso de 
incumprimento

CUMPRIMENTO DE PARÁMETROS

Carga de sólidos

Valor deseño/referencia Valor operación

Carga superficial

5153 m3/d

Caudal tratado

TRATAMENTO SECUNDARIO

REACTOR

PRETRATAMENTO

Parámetros que a capacidade 
tecnolóxica permite cumprir

Cumprimento segundo 
requisitos legais: Directiva 

91/271 e RD 509/1996

pH

Carga volumétrica

3

Carga másica

DECANTADOR SECUNDARIO

DQO � 3/3

DBO5 � 3/3

MES � 3/3

Fósforo total �

Nitrógeno total �

Sequedade fango �

Materia seca volátil fango

CT �

CF �

A/B, sendo: A = nº de mostraxes que cumpren o parámetro en estudo, B = nº total de mostraxes realizadas

EF �
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PERÍODO:

PROMEDIO TEMPO AVARÍAS GRAVES d 0

PROMEDIO TEMPO AVARÍAS MEDIAS d 27,6

PROMEDIO TEMPO AVARÍAS LEVES d 23,4

Programación PROMEDIO

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

Valoración

2,0

1,5

2,0

2,0

1,0

2,0

PUNTUACIÓN TOTAL PERÍODO

2

RÉX. DE CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN

Pretratamento

Secundario

Terciario

0,4

0,4

0,4

2,0

PUNTUACIÓN MÁXIMA 2,0

Factor ponderación TOTAL PONDERADO

ESTADO DE EQUIPOS 35%

15%

0,50

0,50

CONTROL E ASESORAMENTO Á EXPLOTACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE DEPURACIÓN DE 
AUGAS RESIDUAIS DE GALICIA

Xaneiro 2013 - Marzo 2013

Implantación

PLAN DE CONTROL ANALÍTICO

PLAN DE MANTEMENTO PREVENTIVO

PARTE DE AVARÍAS

2

2

2

2

RÉX. DE PARÁM. FUNCIONAMENTO

AVARÍAS

DATA DETECCIÓN EQUIPO DESCRIPCIÓN

0,4

VALORACIÓN DA XESTIÓN DA EXPLOTACIÓN

(1) Á hora de considerar a data de resolución, tense en conta como data límite a última data de visita técnica realizada durante o trimestre en estudio. Nalgún caso, podería que na data de emisión de informe estivese a avaría xa solucionada, pero polo explicado anteriormente non 
quedaría reflexado ata o informe que abarque a seguinte visita.

CUMPRIMENTO DO PROTOCOLO DE CONTROL DE EXPLOTACIÓN

Liña de fangos

0,30

25%

25%

25%

25%

0,25

0,50

Equipo UV
Sonda de O2 Línea 2

Filtro banda

1 lámpara fundida
Membrana estropeada

Problemas no sensor de desplazamento

CALIDADE DA EXPLOTACIÓN

Factor ponderación TOTAL PONDERADO

20%

20%

20%

20%

20%

0,4

0,53

CONSERVACIÓN XERAL DA PLANTA

MEDIO
ALTO

BAIXO

DATA RESOLUCIÓN (1) GRAVIDADE
20/11/2012 Equipo UV 14 de 24 piltotos fundidos 01/03/2013 BAIXO
15/03/2013
01/03/2013
01/03/2013

1,0

1,5

MOI BEN BEN

1,48

PUNTUACIÓN MÁXIMA 2,00

ESTADO XERAL AUTOMAT. E INSTRUMENT. 20% 0,2

OPERACIÓN DE PROCESOS 30% 0,45

PUNTUACIÓN TOTAL PERÍODO

Recoméndase revisar o funcionamento do equipo UV, dado o incumprimento que se produce no mes de marzo. Tamén se recomenda seguir mantendo un bo control sobre os sólidos no 
reactor, pois dados os altos caudales que se están recibindo, valores altos poderían provocar o escape de flóculos no decantador. Por outra banda, tamén se recomenda a revisión da 
batería de condensadores, pois os valores de reactiva son elevados.

OBSERVACIÓNS XERAIS SOBRE A VALORACIÓN

INCIDENCIAS RESEÑABLES

RECOMENDACIÓNS XERAIS

Considérase que a calidade da explotación é globalmente boa, se ben se ve diminuida fundamentalmente polo incumprimento nunha das mostras de micro e os problemas coa sonda que 
fan diminuír a valoración na instrumentación. No tocante ó cumprimento do protocolo, é moi bo. 

Durante este trimestre non se observan incidencias reseñables. Unicamente indicar que o explotador fai referencia á alta frecuencia coa que necesita limpar o cestón de grosos no pozo de 
bombeo de cabecera. Seguramente esté relacionado co arrastre por fortes chuvias, etc. Tamén cabe indicar que durante o mes de marzo se fixo a limpeza do pozo de cabecera, tras ter 
acumulada bastante suciedade, tal e como se podía comprobar no informe do trimestre anterior.
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Valoración cumprimento protocolo

Valoración período 0-25% (Moi Deficiente) 25-50% (Deficiente) 50-70% (Aceptable) 70-90% (Ben) >90% (Moi ben)
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Valoración calidade da explotación

Valoración período 0-25% (Moi Deficiente) 25-50% (Deficiente) 50-70% (Aceptable) 70-90% (Ben) >90% (Moi ben)
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E.D.A.R. CAMARIÑAS. JUNIO 2010 800

E.D.A.R.: CALO - O MILLADOIRO

PERIODO: Xaneiro 2013 - Marzo 2013

pH Cond. DBO5 DQO MES NT PT pH Cond. DBO5 DQO MES NTK N-NO3- NT PT

µs/cm mg O2/l mg/l mg/l mg/l mg/l µs/cm mg O2/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

09/01/2013 - - - - - - - - - - - - - - - -

10/01/2013 7,1 354 42 83 34 18,9 1,98 6,4 245,0  < 10  < 30  < 2 1,01 4,33 5,34 0,94

14/02/2013 - - - - - - - 6,3 133,0  < 10  < 30  16,0 2,40 6,20 8,60 1,07

07/03/2013 - - - - - - - 7,0 214,0  < 10  < 30  10,0 1,57 4,07 5,64 1,04

PROMEDIO 7,10 354,00 42,00 83,00 34,00 18,90 1,98 6,57 197,33 10,00 30,00 9,33 1,66 4,87 6,53 1,02

76,19% 63,86% 72,55% 65,47% 48,65%

CT CF EF E. COLI ENTEROC. MES punt. Transmit. T O2 V30 SSLM pH O2 V30

UFC/100 ml UFC/100 ml UFC/100 ml UFC/100 ml UFC/100 ml mg/l % ºC mg/l ml/l mg/l mg/l ml/l

09/01/2013 - - - - - - - 09/01/2013 13,0  2,5 750 2560 6 15/03/2013 450,00

10/01/2013 3500 2300 620 1010 490 2 86 10/01/2013 - - - - -

14/02/2013 2900 1800 460 830 460 7 86 14/02/2013 - - - - -

07/03/2013 6800 2400 920 1700 920 5 85 07/03/2013 - - - - -

PROMEDIO 4400 2167 667 1180 623 4,67 85,67 PROMEDIO 13 2,52 750 2560 6 PROMEDIO - 450

CT CF EF E. COLI ENTEROC. pH MS MSV

UFC/100 ml UFC/100 ml UFC/100 ml UFC/100 ml UFC/100 ml % %

09/01/2013 - - - - - 09/01/2013 - - -

10/01/2013 31 0 0 0 0 10/01/2013 - - -

14/02/2013 103 21 0 0 0 14/02/2013 - - -

07/03/2013 2900 2100 490 860 490 07/03/2013 - - -

DATA
DESPOIS DESINFECCIÓN

DATA
FANGO DESHIDRATADO

RENDEMENTO

PARÁMETROS MICROBIOLÓXICOS OUTRAS ANALÍTICAS

DATA
ANTES DESINFECCIÓN

DATA DÍAS VISITAS 
TÉCNICAS

FANGO ACTIVADOFANGO ACTIVADO

CONTROL ANALÍTICO DO PROCESO

PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS

DATA
AUGA BRUTA AUGA TRATADA

INFORME TRIMESTRAL DE ESTADO E OPERACIÓN DE E.D.A.R.INFORME TRIMESTRAL DE ESTADO E OPERACIÓN DE E.D.A.R.

PROMEDIO 1011 707 163 287 163 - - PROMEDIO - - -

RENDEM. 77,0% 67,4% 75,5% 75,7% 73,8%

0

0

pH Cond. DBO5 DQO MES NT PT

µs/cm mg O2/l mg/l mg/l mg/l mg/l

AUGA BRUTA 7,23 509 129 203 84 35,28 4,97

AUGA TRAT. 7,00 334,00 11,45 33,80 3,45 6,27 2,01

RENDEM. 91,09% 83,31% 95,89% 82,22% 59,49%

A mostra de auga bruta deste trimestre reflexa unha baixa contaminación, característica da dilución por augas de chuvia. No tocante ás mostras de saída, cumpre perfectamente os parámetros de Directiva. 
Os baixos valores de pH correspondentes ós meses de xaneiro e febreiro están seguramente vinculados a un consumo de alcalinidade pola etapa de nitrificación. 
No tocante á microbioloxía, os resultados do mes de marzo son bastante malos, non cumplindo en ningún caso os valores de referencia de Augas de Galicia.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DOS PARÁMETROS DA DIRECTIVA

DATOS MEDIOS HISTÓRICOS

OBSERVACIÓNS
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E.D.A.R. CAMARIÑAS. JUNIO 2010 800

E.D.A.R.: CALO - O MILLADOIRO

PERIODO: Xaneiro 2013 - Marzo 2013

Actual PROM. MÁX. Actual PROM. MÁX.

422529 266438 422529 5882 4005 5882

140843 88813 150210 1961 1335 2088

5153 3249 65,36 44,50

0

0

PRETRATAMENTO

CAUDAIS TRATADOS HORAS DE BOMBEO

PROMEDIO VOL. DIARIO, m3/d

TOTAL PERÍODO, h

PROMEDIO MENSUAL, h/mes

PROMEDIO DIARIO, h/d

VOLUME TOTAL TRIMESTRE, m3

PROMEDIO VOL. MENSUAL, m3/mes

INFORME TRIMESTRAL DE ESTADO E OPERACIÓN DE E.D.A.R.
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PROMEDIO Per. Anterior

2 0,33

2 0,96

2 0,33

2 0,32

PRETRATAMENTO_Valor período 1,94

PRETRATAMENTO_Valor máximo

Durante este trimestre os volumes tratados son moi altos, superando en todo momento o caudal medio de deseño da planta. En canto ás horas de bombeo, obsérvase unha perfecta alternancia entre 
os distintos equipos. En relación ó pozo de cabecera, procedeuse á súa limpeza o día 06/03/13. Por outra banda, o novo explotador indica que o cestón de grosos se enche dun día para outro, polo 
que xa encargaron unha estructura para levantalo.

OBSERVACIÓNS

VALORACIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIÓNS

Desbaste de finos

Bombeo de cabeceira

Desarenador-desengraxador

Desbaste de grosos

Funcionamento Conservación

2

2

2

2

2

2

2

2
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50%

TOTAL PONDERADOFactor ponderación
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PROMEDIO 
HISTÓRICO
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E.D.A.R. CAMARIÑAS. JUNIO 2010 800

E.D.A.R.: CALO - O MILLADOIRO

PERIODO: Xaneiro 2013 - Marzo 2013

REPORTAXE FOTOGRÁFICO PRETRATAMENTO

Foto 1. Estado do pozo de bombeo de cabecera (15/03/13). Está bastante máis limpo que da anterior visita. Foto 2. Canal automático e manual do desbaste de finos (15/03/13).

INFORME TRIMESTRAL DE ESTADO E OPERACIÓN DE E.D.A.R.

Foto 5.  Contenedor preparado para a separación da auga das areas (15/03/13) (a planta non dispón de clasificador de areas).

Foto 3.  Arqueta de recollida de graxas (15/03/13). Foto 4. Desarenado. Pódese observar que non está aliviando (15/03/13).
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E.D.A.R. CAMARIÑAS. JUNIO 2010 800

E.D.A.R.: CALO - O MILLADOIRO

PERIODO: Xaneiro 2013 - Marzo 2013

Actual PROM. MÁX. Actual PROM. MÁX.

422529 266438 422529

2560 2861 4025 2739 3680 4080

750 686 800 913 1230 1446

293 275 462 30 41

0,066 0,101 0,127 ≤ 0,4

0,026 0,033 0,038 ≤ 0,1 2814 2702 3239

478380 478380 478380 938 901 1143

1,13 2,12 4,97 31 30

AIREACIÓN CANAL 1

PROMEDIO MENSUAL, h/mes

PROMEDIO DIARIO, h/d

VOLUME RECIRCULACIÓN TRIM., m3

RATIO RECIRCULACIÓN

OBSERVACIÓNS

SSLM, mg/l TOTAL PERÍODO, h

V30, ml/l PROMEDIO MENSUAL, h/mes

TRATAMENTO SECUNDARIO

CAUDAIS TRATADOS HORAS FUNCIONAMENTO EQUIPOS

VOLUME TRATADO TRIM., m3 ROTORES

A pesares dos altos caudales, a mostra de entrada é moi diluida, polo que tanto en termos de carga volumétrica como de carga másica estase operando bastante por debaixo dos valores de deseño.

CARGA MÁS., kg DBO5/kg SSLM·d

PROMEDIO DIARIO, h/d

RECIRCULACIÓN

TOTAL PERÍODO, h

IVF, ml/mg

CARGA VOLUMÉT., kg DBO5/m3·d

INFORME TRIMESTRAL DE ESTADO E OPERACIÓN DE E.D.A.R.
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E.D.A.R. CAMARIÑAS. JUNIO 2010 800

E.D.A.R.: CALO - O MILLADOIRO

PERIODO: Xaneiro 2013 - Marzo 2013

PROMEDIO Per. Anterior

2 0,75

2 0,33

2 0,44

2 0,44

TRATAMENTO SECUNDARIO_Valor período 1,97

TRATAMENTO SECUNDARIO_Valor máximo

TOTAL PONDERADO PROMEDIO 
HISTÓRICO

No tocante á aireación, o explotador non indica que se fixera ningún cambio nas fases de operación (2 fases de 90 min e 2 de 30 min), mantendo unhas consignas nas etapas de aireación de entre 0,5-3,0 mg/l. 
Obsérvase que dende o mes de decembro se produce unha diminución no nº de horas de funcionamento dos rotores, seguramente vinculado coa entrada de auga máis diluida polas fortes precipitacións. Por 
outra banda, como se pode observar nas figuras de horas de aireación, hai 1 diferencia bastante importante entre o nº de horas de aireación do canal 1 e o do canal 2. En relación a este tema, o explotador 
indica que a sonda de oxígeno da línea 2 ten a membrana danada.
No tocante á recirculación, durante a última visita técnica o explotador indica que a recirculación entra en función do caudal de entrada, mantendo na actualidade unha consigna do 120%. 
No tocante á valoración, non se observa ningún factor que faga diminuír dita valoración.

0,33

2

2,00

Decantador 2

VALORACIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIÓNS

OBSERVACIÓNS

39% 0,78

Funcionamento Conservación Factor ponderación

Equipos aireación 2 2

22% 0,44

Circuladores 2

REPORTAXE FOTOGRÁFICO TRATAMENTO SECUNDARIO

2 17%

Bombeo recirculación 2 2

22%2 0,44

INFORME TRIMESTRAL DE ESTADO E OPERACIÓN DE E.D.A.R.

Foto 3. Aspecto do decantador secundario (15/03/13).

Foto 1. Aspecto da zona anaerobia do reactor (15/03/13). Foto 2. Aspecto do reactor (15/03/13).
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E.D.A.R. CAMARIÑAS. JUNIO 2010 800

E.D.A.R.: CALO - O MILLADOIRO

PERIODO: Xaneiro 2013 - Marzo 2013

Actual PROM. MÁX.

0,623 0,393 0,623 ≤ 0,5

1,594 0,981 1,594 ≤ 1,8

Actual PROM. MÁX.

2064 2022 2286

3 510 1371

0 - -

Posto que todos os meses se supera o caudal medio de deseño, os valores de carga superficial 
cos que opera o decantador son superiores ó valor de referencia. No tocante á carga de 
sólidos, está lixeiramente por debaixo, posto que tamén os sólidos son inferiores ós valores 
típicos de aireación prolongada.

DECANTADOR SECUNDARIO

CAUDAIS TRATADOS OBSERVACIÓNS

CARGA SUPERFICIAL, m3/m2·h

CARGA DE SÓLIDOS, kg SS/m2·h

FUNCIONAMIENTO UV OBSERVACIÓNS

HORAS DE FUNCIONAMENTO, h

Nº DE ENCENDIDOS

INTENSIDADE, mW/cm2

UV

O equipo UV funciona practicamente de modo continuo durante todo o tempo. En relación ós 
resultados analíticos deste trimestre, chama a atención o empeoramento que se produce no 
mes de marzo, e que podería ter relación co alto nº de horas das lámparas (máis de 24000). 
Tamén cabe indicar que hai 1 lámpara fundida (dun total de 24). 

TRATAMENTO TERCIARIO

INFORME TRIMESTRAL DE ESTADO E OPERACIÓN DE E.D.A.R.
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Histórico de horas / Encendidos de UV

PROMEDIO Per. Anterior

1 1,42

TRATAMENTO TERCIARIO_Valor período 1,42

TRATAMENTO TERCIARIO_Valor máximo

Actual PROM. MÁX. Actual PROM. MÁX.

0 0 0 - - -

0 0 0 - - -

0,0 0,0 - -

Actual PROM. MÁX. Actual PROM. MÁX.

251 100 347 281 94 131

84 33 126 94 118 188

2,79 1,11 3,12 3,93

2

Equipo desinfección 1 1 100% 1

1,00

VALORACIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIÓNS

Funcionamento Conservación Factor ponderación TOTAL PONDERADO PROMEDIO 
HISTÓRICO

TOTAL PERÍODO, h

PROMEDIO MENSUAL, h/mes

LIÑA DE FANGOS

CAUDAIS PURGA CAUDAIS DESHIDRATADO

PROMEDIO DIARIO, h/d

HORAS FUNCIONAMENTO PURGA

TOTAL PERÍODO, h

PROMEDIO MENSUAL, h/mes

PROMEDIO DIARIO, h/d

VOLUME PURGA TRIMESTRE, m3

PROMEDIO VOL. MENSUAL, m3/mes

VOL. DESHID. TRIMESTRE, m3

PROMEDIO VOL. MENSUAL, m3/mes

PROMEDIO VOL. DIARIO, m3/dPROMEDIO VOL. DIARIO, m3/d

HORAS FUNCIONAMENTO EQUIPO DESHIDRATACIÓN
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E.D.A.R. CAMARIÑAS. JUNIO 2010 800

E.D.A.R.: CALO - O MILLADOIRO

PERIODO: Xaneiro 2013 - Marzo 2013

PROMEDIO Per. Anterior

2 0,26

2 0,3

2 0,3

2 0,35

2 0,7

LIÑA DE FANGOS_Valor período 1,91

LIÑA DE FANGOS_Valor máximo

LIÑA DE FANGOS

Preparación e dosificación de poli 2 2 20% 0,4

0,3

2 15% 0,3

Bombas a equipo deshidratación 2 2 15%

Durante os meses de xaneiro e febreiro tanto a purga como a deshidratación mantéñense nos mesmos valores que o trimestre anterior. Sen embargo, prodúcese un descenso importante no mes de marzo. 
Este descenso está relacionado cun problema no sensor de desplazamento do filtro banda. De todos modos, cabe indicar que o día da visita técnica, que se realiza a mediados de marzo, o V30 non está 
demasiado alto.

VALORACIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIÓNS

Funcionamento Conservación Factor ponderación TOTAL PONDERADO

Bombas de purga 2 2 15%

PROMEDIO 
HISTÓRICO

2

Equipo deshidratación 2 2 35%

OBSERVACIÓNS

0,3

2,00

Espesador 2

0,7

INFORME TRIMESTRAL DE ESTADO E OPERACIÓN DE E.D.A.R.
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Bombeo purga Deshidratación

Actual PROM. MÁX. Actual PROM. MÁX.

66862 96530 104531 49 132 171

22287 32177 43646 16 44 66

17618 21593 32973 15 8 15

5873 7198 13815 5 3 10

125 261 491 0 1 5

63 44 66 0 0 5

0 0 0

0 0 0

CONSUMO ELÉCTRICO - E. REACTIVA

CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN

CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN RESIDUOS

TOTAL PERÍODO, m3

CONSUMO ELÉCTRICO - E. ACTIVA FANGOS

PROMEDIO MENSUAL, m3/mes

GROSOS

TOTAL PERÍODO, KWh TOTAL PERÍODO, m3

PROMEDIO MENSUAL, kWh/mes

TOTAL PERÍODO, KVArh TOTAL PERÍODO, m3

PROMEDIO MENSUAL, kVArh PROMEDIO MENSUAL, m3/mes

TOTAL PERÍODO, m3

PROMEDIO MENSUAL, m3/mes

TOTAL PERÍODO, kg

PROMEDIO MENSUAL, kg/mes

OBSERVACIÓNS

PROMEDIO MENSUAL, m3/mes

GRAXAS

CONSUMO POLI AREAS

A pesares de que nos últimos meses se produce un nº de horas de bombeo de cabeceira moito 
maior, o consumo leva varios meses manténdose arredor dos mesmos valores. Sobre isto 
podería influir a disminución no nº de horas de aireación coa entrada de augas máis diluidas.
Obsérvanse valores de reactiva algo elevados.
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E.D.A.R. CAMARIÑAS. JUNIO 2010 800

E.D.A.R.: CALO - O MILLADOIRO

PERIODO: Xaneiro 2013 - Marzo 2013

CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN

REPORTAXE FOTOGRÁFICO TRATAMENTO TERCIARIO E LIÑA DE FANGOS

Foto 1. Canal UV (15/03/13). Foto 2. Aspecto do filtro banda (15/03/13).

INFORME TRIMESTRAL DE ESTADO E OPERACIÓN DE E.D.A.R.
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Residuos do período en estudio
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PERÍODO:

EDAR:

CONCELLO:

PROVINCIA:

DEMARC. HIDROGRÁF:

SIST. EXPLOTACIÓN:

EXPLOTADOR:

CLAS. ZONA VERTIDO:

HEQ DESEÑO:

Q MEDIO DESEÑO: 2600 m3/d

Q MÁXIMO DESEÑO: 260 m3/h

Visitas mostraxe

22/01/2013

19/02/2013

20/02/2013

08/03/2013

Actual Prom. Histórico Máx. Histórico Actual Promedio Máximo

VOLUME TRATADO, m3/trim. 88605 68964 88605 CARGA, heq (1) 1395 1877 2856

RÍO ULLA E RÍA DE AROUSA (MARXE 
DEREITA)

A tipoloxía da planta responde a unha depuradora biolóxica mediante fangos activos con eliminación biolóxica de nitróxeno. 
Deshidratación de fangos mediante filtro banda.

Visitas técnicas

CONTROL E ASESORAMENTO Á EXPLOTACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE DEPURACIÓN 
DE AUGAS RESIDUAIS DE GALICIA

Xaneiro 2013 - Marzo 2013

10000

TEO

AQUAGEST

A CORUÑA

NUTRIENTES: -. MOLUSCOS: -. RED NATURA: -.

GALICIA COSTA

TEO - OS TILOS

RESUMO DE EXPLOTACIÓN

VOLUME TRATADO, m3/trim. 88605 68964 88605 CARGA, heq (1) 1395 1877 2856

LODO XESTIONADO, t/trim. 5 39 88 CAUDAL, l/heq·d 706 440 706

RESIDUOS PRETRAT, t/trim. 0 0 0,20 PROD. LODOS, kg MH/heq·d 0,04 0,24 0,61

ENERXÍA CONSUMIDA, kWh/trim. 29586 27115 33002 CONSUMO ENERX., kWh/m 3 0,33 0,40 0,55

2600 m3/d (Valor med.)

6240 m3/d (Valor máx.)

2600 m3/d (Valor med.) 985 m3/d

≤ 0,1 kg DBO5/m3·d 0,03 kg DBO5/m3·d

≤ 0,1 kg DBO5/kg 
SSLM·d

0,02 kg DBO5/kg SSLM·d

≤ 0,5 m3/m2·h 0,12 m3/m2·h

≤ 1,8 kg SS/m2·h 0,17 kg SS/m2·h

Nº mostraxes

CUMPRIMENTO DE PARÁMETROS

Carga de sólidos

Valor deseño/referencia Valor operación

(1) Carga calculada en función da definición de heq  definida pola Directiva 91/271: 1 heq = carga orgánica 
biodegradable cunha DBO5 de 60 g de osíxeno por día.

Carga volumétrica

RANGO DE OPERACIÓN DA PLANTA CON RESPECTO Á SÚA CAPACIDADE DE DESEÑO

Parámetros que a capacidade 
tecnolóxica permite cumprir

Cumprimento segundo 
requisitos legais: Directiva 

91/271 e RD 509/1996

Valor en caso de 
incumprimento

Carga superficial

REACTOR

Carga másica

DECANTADOR SECUNDARIO

3

DQO � 3/3

DBO5 � 3/3

pH �

MES � 3/3

Fósforo total

Nitrógeno total �

Materia seca volátil fango �

CT

CF

PRETRATAMENTO 985 m3/d

Caudal tratado

TRATAMENTO SECUNDARIO

Sequedade fango �

A/B, sendo: A = nº de mostraxes que cumpren o parámetro en estudo, B = nº total de mostraxes realizadas

EF
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E.D.A.R. CAMARIÑAS. JUNIO 2010 800

E.D.A.R.: TEO - OS TILOS

PERIODO: Xaneiro 2013 - Marzo 2013

pH Cond. DBO5 DQO MES NT PT pH Cond. DBO5 DQO MES NTK N-NO3- NT PT

µs/cm mg O2/l mg/l mg/l mg/l mg/l µs/cm mg O2/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

22/01/2013 - - - - - - - 7,2 283 15 30 4 6,00 3,23 9,23 1,04

19/02/2013 - - - - - - - - - - - - - - - -

20/02/2013 7,2 335 85 174 72 18,5 2,08 7,1 282 10 30 5 6,30 3,16 9,46 1,44

08/03/2013 - - - - - - - 7,2 224 10 30 2 2,69 0,33 3,02 0,16

PROMEDIO 7,2 335 85 174 72 18,5 2,08 7,17 263 12 30 4 5,00 2,24 7,24 0,88

86,3% 82,8% 94,9% 60,9% 57,7%

T O2 V30 SSLM O2 V30

ºC mg/l ml/l mg/l mg/l ml/l

22/01/2013 - - - -

19/02/2013 13,80 0,57 250 1372

20/02/2013 - - - -

08/03/2013 - - - -

PROMEDIO 13,8 0,57 250 1372

pH MS MSV

% %

22/01/2013 - - -

19/02/2013 - - -

20/02/2013 - - -

DATA
FANGO DESHIDRATADO

A planta non dispón de tratamento de desinfección 

CONTROL ANALÍTICO DO PROCESO

PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS

DATA
AUGA BRUTA AUGA TRATADA

RENDEMENTO

PARÁMETROS MICROBIOLÓXICOS OUTRAS ANALÍTICAS

DATA
FANGO ACTIVADO

DÍAS 
VISITAS 

TÉCNICAS

FANGO ACTIVADO

INFORME TRIMESTRAL DE ESTADO E OPERACIÓN DE E.D.A.R.INFORME TRIMESTRAL DE ESTADO E OPERACIÓN DE E.D.A.R.

20/02/2013 - - -

08/03/2013 - - -

PROMEDIO - - -

pH Cond. DBO5 DQO MES NT PT

µs/cm mg O2/l mg/l mg/l mg/l mg/l

AUGA BRUTA 7,23 428 150 309 88 20,22 2,19

AUGA TRAT. 7,14 317 24 52 18 9,77 2,857

RENDEM. 83,8% 83,3% 79,2% 51,7% -30,3%

As tres mostras de auga tratada cumplen os límites de vertido establecidos na Directiva 91/271/CEE e no RD 509/1996.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DOS PARÁMETROS DA DIRECTIVA

DATOS MEDIOS HISTÓRICOS

OBSERVACIÓNS
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As tres mostras de auga tratada cumplen os límites de vertido establecidos na Directiva 91/271/CEE e no RD 509/1996.
Recoméndase manter control sobre o nivel de SSLM, xa que o resultado analítico amosa niveles algo baixos para este tipo de tratamento.
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  Praza de Camilo Díaz Baliño, 7-9 
  15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
  Teléfono: 981 544550 Fax: 981 541987 
 

X  
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 
AUGAS DE GALICIA 

Subdirección Xeral de Programación e Proxectos 

Á ATENCIÓN DA ALCALDÍA DO CONCELLO DE TEO 

Ramallosa 

15886 Teo  (A Coruña) 

 

Santiago de Compostela, 31 de maio de 2013 

  

Estimado Alcalde, 

 

Como Vde. sabe, Augas de Galicia vén desenvolvendo, a través da consultaría Enxeñeiros e Arquitectos 

Consultores IDOM S.A., unha asistencia técnica co obxecto de prestar asesoramento técnico e supervisar a 

xestión das EDAR de Galicia mediante a realización de auditorías periódicas das condicións de funcionamento 

deste tipo de instalacións. 

 

Deste xeito, informámoslle dos aspectos máis relevantes correspondentes as auditorías realizadas durante o 

trimestre de xaneiro - marzo de 2013. Son: 

 

EDAR de Calo-Milladoiro: 

• Cumprimento da Directiva 91/271/CEE nas tres mostras analizadas.  

• Equipo de desinfección en funcionamento con rendemento insuficiente. 

• Recomendacións operativas:  

1. Recoméndase revisar o funcionamento do equipo UV, dado o baixo rendemento que se obtén no 

mes de marzo. 

2. Tamén se recomenda seguir mantendo un bo control sobre os sólidos no reactor, pois dados os 

altos caudais que se están recibindo, valores altos poderían provocar o escape de flóculos no 

decantador. Por outra banda, tamén se recomenda a revisión da batería de condensadores, pois os 

valores de reactiva son elevados. 

 

EDAR de Pontevea: 

• Cumprimento da Directiva 91/271/CEE nas tres mostras analizadas. 

• Equipo de desinfección en funcionamento con rendemento suficiente. 

• Recomendacións operativas: 

1. Recoméndase realizar unha revisión da rede de saneamento en busca de posibles entradas de 

augas brancas, dada a alta dilución da auga de entrada. 

2. Recoméndase o estudio dos parámetros do proceso de nitrificación e desnitrificación, dado que 

unha das mostras de auga tratada supera o valor de 15mg/l de nitróxeno. 

 

 

 



 

 

 

 

  Praza de Camilo Díaz Baliño, 7-9 
  15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
  Teléfono: 981 544550 Fax: 981 541987 
 

X  
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 
AUGAS DE GALICIA 

Subdirección Xeral de Programación e Proxectos 

EDAR de Os Tilos: 

• Cumprimento da Directiva 91/271/CEE nas tres mostras analizadas. 

• Recomendacións operativas: 

1. Recoméndase manter control sobre o nivel de SSLM, xa que o resultado analítico amosa niveles 

algo baixos para este tipo de tratamento. 

 

 

 

 

Director da Asistencia Técnica: 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Pablo Barrio Martín 

Augas de Galicia  




